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_ 1. peatiikk
ULDSATTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Tuleohutuse seadus sitestab fiiiisiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste
ja organite (edaspidi isik) kohustused, digused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku jarelevalve
teostamise.

(2) Kui tuleohutusnduded on reguleeritud teises seaduses vai selle alusel kehtestatud digusaktis, kohaldatakse
kdesolevas seaduses sitestatud ndudeid, arvestades teisest seadusest voi selle alusel kehtestatud digusaktist
tulenevaid erisusi.

(3) Kéesolevas seaduses ettendhtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sétteid,
arvestades kéesoleva seaduse erisusi.

(4) Kéesolevas seaduses sétestatud tegevuslubade andmisele ja kehtetuks tunnistamisele, samuti
majandustegevusteadete esitamisele kohaldatakse majandustegevuse seadustiku iildosa seaduses sétestatut ka
juhul, kui loa- voi teatamiskohustusega tegevust ei teostata majandustegevusena.

[RT I, 25.03.2011, 1- jdust. 01.07.2014 (joustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 2. Moisted

(1) Tuleohutusndue kéesoleva seaduse tihenduses on tehniline norm vdi tegevuspiirang, mille eesmérk on
tagada chitise, seadme t66 vai isiku tegevuse tuleohutus ning tulekahju puhkemise korral evakuatsiooni ja
paistetdd voimalikkus.
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(2) Péaastevahend kiesoleva seaduse tdhenduses on pééstetooks kasutatav iseliikuv, teisaldatav voi paikne seade,
mehhanism voi vahend.

(3) Pdlevmaterjal kdesoleva seaduse tdhenduses on siittiv aine, vedelik voi valmistis, mis sddemete ja lahtise
leegiga kokkupuutel ning iimbritseva keskkonna korge temperatuuri mdjul siittib, levitab tuld ning eraldab
soojust, suitsu, miirgiseid gaase ja kuumi voi pdlevaid tilku.

2. peatukk
TULEOHUTUSE TAGAMINE

1. jagu
Isiku kohustused

§ 3. Kohustused tuleohutuse tagamisel

(1) Isik on kohustatud:

1) jargima tuleohutusndudeid,

2) kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja
nduetekohasust (edaspidi enesekontroll);

3) tagama kiittesilisteemi, grillseade ja muude seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning kiittekoldeviélise tule ja
tuletdo tegemisel ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale;

4) tagama ehitises ndutavate padstevahendite ja ehitises ndutavate kiesoleva seaduse §-s 30 nimetatud
tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu;

5) rakendama tulekahju tekkimist viltivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis voib pdhjustada tulekahju;

6) tagama ohutu evakuatsiooni,

7) teavitama isikute elu ja tervist dhvardavast ohust ettevdtte voi asutuse juhti ning Péédsteametit;

[RT 1, 29.12.2011, 1- joust. 01.01.2012]

8) rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid;

9) teadma oma kohustusi tulekahju korral,

10) tulekahju avastamisel teatama sellest viivitamata Euroopa iihtsel hidaabinumbril 112;

11) abistama riiklikku jérelevalvet teostavat ametiisikut igakiilgselt jarelevalve teostamisel ja tulekahju
tekkepohjuste viljaselgitamisel, sdilitades pohjuste véljaselgitamiseni tulekahju tagajérjel tekkinud olukorra, kui
see ei pOhjusta edasisi kahjustusi;

12) taitma riiklikku jarelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutusi tihtaegselt.

(2) Lisaks kidesoleva paragrahvi ldikes 1 sdtestatule on ettevotte voi asutuse juht kohustatud:

1) korraldama to6tajale voi teenistujale (edaspidi t6otaja) enne td6le asumist voi td6 vahetamist tookohale
ja ametile vastava tuleohutuse koolituse ning vdhemalt iiks kord aastas td6tajatele Sppuse evakuatsiooni ja
tulekahju korral tegutsemise kohta, kui kdesolev kohustus tuleneb kdesoleva seaduse § 6 1dikest 3;

2) tutvustama tootajale tuleohutusndudeid ldhtuvalt tema t66 iseloomust ja -kohast ning kontrollima nende
taitmist;

3) tagama tootajatele tuleohutuspaigaldiste ja padstevahendite kittesaadavus ja kasutamisoskus;

4) teavitama to6tajaid voimalikust tuleohust ning tulekahju véltimise meetmetest.

§ 4. Enesekontrolli tuleohutusaruanne

(1) Enesekontrolli tuleohutusaruanne (edaspidi tuleohutusaruanne) on dokument, mis peab sisaldama:
1) andmeid ehitise kohta;

2) andmeid ehitises toimuva tegevuse kohta;

3) andmeid tuleohutuspaigaldiste ja paidstevahendite korrashoiu kohta;

4) ettevotte voi asutuse tuleohutuskorraldust;

5) valmisolekut tulekahju korral;

6) enesekontrolli kdigus avastatud puudusi ja nende kdrvaldamise meetmeid;

7) muud olulist informatsiooni.

(2) Ehitise valdaja koostab tuleohutusaruande ehitise kohta, kus esineb kdrgendatud tulekahjuoht, viibib palju
inimesi ja vOib tekkida suur varaline kahju. Tuleohutusaruanne koostatakse ehitise kohta, mis vastab kdesoleva
paragrahvi 15ike 4 alusel kehtestatud méiruses sétestatud kriteeriumitele.

(3) Tuleohutusaruanne tuleb esitada iiks kord aastas Padsteametile. Tuleohutusaruannet ja muid enesekontrolli
andmeid séilitatakse vihemalt viis aastat.

[RTI,29.12.2011, 1- jdust. 01.01.2012]

(4) Kriteeriumid, millest ldhtuvalt tuleohutusaruande koostamine on kohustuslik, samuti enesekontrollile ja
tuleohutusaruandele esitatavad nduded kehtestab valdkonna eest vastutav minister médérusega.

2. jagu
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Tuleohutusnouded

1. jaotis
Ehitise ja selle osa tuleohutusnouded
§ 5. Ehitise ja selle osa tuleohutusnéuded
(1) Kohalik omavalitsus voib ehitusseaduses sétestatud kirjaliku ndusoleku anda ning ehitusloa ja ehitise
kasutusloa véljastada, kui Pddsteamet on ehitusprojekti voi ehitise kasutusloa andmise kirjalikult heaks kiitnud
ehitise kohta, mille suhtes on digusaktiga kehtestatud tuleohutusnduded.

[RT I, 16.04.2013, 2- joust. 26.04.2013]

(2) Kasutusel mitteolevate ehitiste vélisseintes olevad ning keldri ja pddningu ukse-, akna- ja muud avad peab
sulgema voi tdkestama muul viisil neisse korvaliste isikute sissepaésu.

(3) Ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette ndhtud ehitise osa tdidaks oma
otstarvet.

(4) Ehitises suitsetamisel, lahtise leegi, seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning muude tuleohtlike tegevuste
tegemisel tuleb véltida tulekahju tekitamist.

[RT I, 16.04.2013, 2- joust. 26.04.2013]

§ 6. Evakuatsiooninouded

(1) Piiratud kinnisasjalt voi ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti ldbitav evakuatsioonitee.

(2) Ehitises, kus on noutud rohkem kui {iks evakuatsiooni- voi hddavéljapéds ning evakuatsioonitee, tuleb need
tahistada vastava tuleohutusmérgiga.

(3) Tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses voi ettevottes tuleb koostada tulekahju korral
tegutsemise plaan ning tiks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise dppus.

(4) Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise dppuse
korraldamisele esitatavad nduded kehtestab valdkonna eest vastutav minister mairusega.

2. jaotis
Kiittesusteemi tuleohutusnouded
§ 7. Kiittesiisteem, kiitteseade ja kiittekolle
(1) Kiittestisteem koosneb kiitteseadmest, {thenduslddrist ja korstnast ning muudest selle olulistest osadest.
(2) Kiitteseade on seade, mis tekitab vélisGhku juhtimist vajavaid polemissaadusi.

(3) Kiittekolle on kiitteseadme osa, mis on ette ndhtud tahke, vedela vai gaasilise kiituse pdletamiseks ja mis on
ithendatud ehitise suitsulddriga.

§ 8. Kiittesiisteemi projekteerimine, paigaldamine, kontrollimine, hooldamine ja kasutamine

(1) Kiittesiisteem tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele
normile ja tootja juhisele ning ohutusnduetes ettendhtule selliselt, et kiittesiisteem tdidaks oma otstarvet ja oleks
vélistatud tulekahju tekkimine ning plahvatuse voi muu dnnetuse toimumine.

(2) Kiittesiisteemi paigaldamisel ja projekteerimisel ei tohi suitsu juhtimiseks kasutada ventilatsioonildori.

(3) Kiittesiisteem peab paiknema seina, lae ning pdlevmaterjalide ja -ainete suhtes kaugusel, mis vilistab
materjalide siittimise soojuskiirguse voi kuuma Shu litkumise tottu.

(4) Kasutada voib iiksnes tehniliselt korras, terviklikku ja ohutut kiittesiisteemi.

(5) Kiittesiisteemi voib kasutada liksnes ettendhtud otstarbel ja koormusega ning selles voib poletada iiksnes
sellele kiittesiisteemile ettendhtud kiitust.
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(6) Kui kiittesiisteemi kasutamisel tekib tahma, peab korstnat ja ihenduslddri puhastama vastavalt vajadusele,
kuid mitte harvemini kui kiittesiisteemi dokumentatsioonis on ette ndhtud. Puhastamissagedus peab vilistama
tahmapdlengu ohu. Korstna ja ithendusldori puhastamisel 1dhtutakse kdesoleva seaduse § 11 nduetest.

§ 9. Tahkekiitusel tootava kiitteseadme ning korstna ja iithendusldori ehitamine ja paigaldamine

(1) Tahkekiitusel tootava ahju, kamina, pliidi voi muu tahkekiitusel tootava kiitteseadme (edaspidi ahi, kamin
voi pliif) ning korstna ja ithendusldori voib majandustegevusena ehitada voi paigaldada pottsepp, kellel on
pottsepa kutsetunnistus.

(2) Uksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja viikeehitises vdib enda tarbeks ahju, kamina vdi pliidi
ning korstna ja ithendusldori ehitada voi paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik, jargides kiittesiisteemi
ehitamise ndudeid.

(3) Ahju, kamina v&i pliidi ning korstna ja thenduslddri vib ohutusndudeid jargides ehitada voi paigaldada
ka mone teise Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis pottsepa kvalifikatsiooni saanud isik, kes peab oma
majandustegevuse alustamisest Eestis teavitama Paésteametit.

§ 10. Ahju, kamina ja pliidi kasutamine

(1) Ahju, kamina voi pliidi kiitmisel tuleb tuleohu valtimiseks tagada kogu kiitmise aja jooksul ning vahetult
parast kiitmise 16petamist selle kontroll. Kontrolli vdib asendada kdesoleva seaduse § 30 16ike 1 punktides 1-3
nimetatud tuleohutuspaigaldiste kasutamisega.

(2) Keelatud on ahju, kamina voi pliidi koldes siitidata tuld pdlevvedeliku abil.
(3) Kiitus v&i polevmaterjal tuleb ahju, kamina voi pliidi kasutamisel paigutada neist ohutusse kaugusesse.
§ 11. Ahju, kamina ja pliidi ning korstna ja ithendusléori puhastamine

(1) Kasutusel olevat ahju, kaminat voi pliiti ning nende korstnat ja ithenduslddri peab puhastama vastavalt
vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette ndhtud. Kui dokumentatsioon puudub
voi kui dokumentatsioonis ei ole ette ndhtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vahemalt iiks kord aastas.
Puhastamissagedus peab vilistama tahmapodlengu ohu.

(2) Ehitise valdaja peab voimaldama korstnapiihkija juurdepéésu ahju, kamina voi pliidi ning korstna ja
ithendusldori puhastamiseks vajalikesse ruumidesse voi ehitise osale ning tagama nendele juurdepaésuks
vajalikud vahendid.

(3) Ahju, kamina voi pliidi ning korstna ja tihenduslddri puhastamise teenust voib majandustegevusena osutada
korstnapiihkija, kellel on korstnapiihkija kutsetunnistus.

(4) Uksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja viikeehitises vdib ahju, kaminat vdi pliiti ning korstnat
ja tihenduslddri enda tarbeks puhastada, vélja arvatud tahma poletada suitsuldorides, ka korstnapiihkija
kutsetunnistuseta isik, jargides kiittesiisteemide puhastamise noudeid.

(5) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 4 nimetatud juhul peab iiks kord viie aasta jooksul ahju, kaminat v4i pliiti ning
nende korstnat ja ithendusldori puhastama korstnapiihkija kutsetunnistusega isik, kes viljastab kiittesiisteemi
tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapiihkimise akti.

(6) Ahju, kaminat voi pliiti ning korstnat ja ithendusldori voib ohutusndudeid jargides puhastada ka mone
teise Euroopa Majanduspiirkonna litkmesriigis korstnapiihkija kvalifikatsiooni saanud isik, kes peab oma
majandustegevuse alustamisest Eestis teavitama Padsteametit.

(7) Ehitise valdaja peab ahju, kamina voi pliidi ning korstna ja tihenduslddri puhastamise kohta pidama
arvestust ja séilitama korstnapiihkija akti korstnapiihkimise kohta jargmise korstnapiihkimise akti saamiseni.

(8) Ahju, kamina voi pliidi ning korstna ja ihenduslddri puhastamise kdigus avastatud tuleohutusndude
rikkumisest ja tuleohust peab korstnapiihkija kirjalikult teavitama valdajat ja Péasteametit kiimne péeva jooksul
alates puhastamise péevast.

[RT 1, 29.12.2011, 1- joust. 01.01.2012]

(9) Ahju, kamina voi pliidi ning korstna ja thenduslddri puhastamise nduded kehtestab valdkonna eest vastutav
minister midrusega.

3. jaotis
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Tuletoo tuleohutusnouded

§ 12. Tuletdo

(1) Tuletdo on:

1) gaaskeevitustoo;

2) elekterkeevitustoo;

3) polevvedelikuga metalli 1dikamine;

4) ketasldikuriga metalli 16ikamine;

5) bituumeni ja muu pdlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine;

6) gaasleegi kasutamine;

7) muu tegevus, mille kdigus kasutatakse leeki, tekivad sidemed voi temperatuur, mille m&jul voib siittida
imbritsev pdlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

(2) Kéesoleva seaduse tdhenduses ei kisitata tuletdona kiittekolde kasutamist voi kiittekoldevilise tule tegemist
ja grillseadme kasutamist.

§ 13. Tulet6o tegemisele esitatavad néuded

(1) Tuletoo tegemisel tuleb viltida tulekahju tekkimist ning kasutada meetmeid tulekahju tekkimise vdimaluse
vahendamiseks, tulekahju kiireks avastamiseks, tule leviku tokestamiseks ja selle kiireks kustutamiseks.

(2) Tuletoo tegemisele esitatavad nduded kehtestab valdkonna eest vastutav minister méarusega.
(3) Tuletdo tegemisel tuleb tagada pidev jarelevalve.
§ 14. Tuletood tegev isik

(1) Tulet66d voib majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus voi kes on lébinud tuletoode
tegemise koolituse ja kellel on tuletd6tunnistus.

(2) Fiitisiline isik vdib ohutust tagades teha enda tarbeks oma valduses oleval piiratud voi tdhistatud kinnisasjal,
ehitises voi ruumis tuletddd ilma tuletdotunnistust omamata.

(3) Tulet6od voib majandustegevusena osutada ohutusndudeid jargides ka mdne teise Euroopa
Majanduspiirkonna litkmesriigis tulet6d tegemise kvalifikatsiooni vdi tuletddtunnistuse saanud isik.

(4) Tuletoode tegemise koolituse ja tuletdotunnistuse nduded kehtestab valdkonna eest vastutav minister
madrusega.

4. jaotis
Kiittekoldevalise tule tegemise ja grillimise tuleohutusnoéuded

§ 15. Kiittekoldeviilise tule tegemise ja grillimise tuleohutusnéuded

(1) Kiittekoldevilise tule tegemise ja grillimise koha imbrus peab olema puhastatud selliselt, et oleks takistatud
tule levik.

(2) Kiittekoldevilise tule tegemisel ja grillimisel tuleb arvestada timbruse ja ilmastikutingimuste moju
tuletegemise ohutusele.

(3) Kiittekoldevilise tule tegemise juures peab olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid v6i muid
tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid, arvestades ohustatud ehitisi vo1i looduskeskkonda.

(4) Lokke tegemisel ja grillseadme kasutamisel tuleb tagada pidev jérelevalve. Pérast 16kke tegemist voi
grillseadme kasutamist tuleb pdlemisjéégid lasta téielikult dra poleda, summutada voi kustutada need veega.

(5) Kiittekoldevilise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nduded kehtestab valdkonna eest vastutav
minister mairusega.

5. jaotis
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Metsa- ja muu taimestikuga kaetud ala tuleohutusnéuded

§ 16. Metsa- ja muu taimestikuga kaetud ala tuleohutusnouded ning tuleohtlik aeg

(1) Padsteamet midrab tuleohtliku aja ja piirkonna, kus metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal on
keelatud:

1) kiittekoldevilise tule tegemine, vélja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;

2) kuluheina ja roostiku pdletamine;

3) muu tegevus, mis voib pdhjustada tulekahju.

(2) Padsteamet madrab suure tuleohuga aja ja piirkonna, kus on metsas keelatud kiittekoldevilise tule tegemine,
grillseadme kasutamine, suitsetamine v0i vodras metsas viibimine.

(3) Tuleohtliku ning suure tuleohuga aja alguse ja 16pu madramise korralduse teeb Padsteamet avalikult
teatavaks ning see joustub véljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele jargneval paeval.
[RT 1, 16.04.2013, 2- joust. 26.04.2013]

(4) Kui kdesoleva paragrahvi 1oike 1 kohaselt ei ole méératud tuleohtlikku aega ja piirkonda, siis kuluheina
poletamine on lubatud ainult kaitstavatel loodusobjektidel. Valdkonna eest vastutav minister voib kehtestada
madrusega kaitstavate loodusobjektide tuleohutusnduded.

§ 17. Maaomaniku kohustused metsaga kaetud alal

(1) Maaomanik on kohustatud:

1) rajama metsaga kaetud alale tuletdkestusribad ja -vo6ndid ning neid hooldama, vilja arvatud
looduskaitseseaduse alusel médratud kaitsealadel, kui see tuleneb kéesoleva paragrahvi 16ikest 2;

2) valmistama ette ja tdhistama olemasolevad suitsetamise ja 1okke tegemise kohad ning transpordivahendi
peatuskohad;

3) téhistama olemasolevad veevotukohad, hoidma juurdepdisuteed sdidetavad ja tagama muud tulekahju
kustutamiseks vajalikud tehnilised tingimused;

4) suure tuleohu korral ja Padsteameti korraldusel panema nihtavatele kohtadele vilja teated 16kke tegemise
keelu kohta.

(2) Tuletdkestusribade ja -vodndite rajamise nduded ning nduded tuletdkestusribale ja -vodndile kehtestab
valdkonna eest vastutav minister mairusega.

§ 18. Riigimetsa majandaja kohustused
Riigimetsa majandaja on kohustatud korraldama riigimetsas tuleohtlikul ajal valve, et tagada viivitamatult

tulekahju avastamine, sellest Euroopa iihtsel hidaabinumbril 112 teatamine ja tulekahju kustutamiseks esmaste
meetmete rakendamine.

6. jaotis
Po6levmaterjali ladustamise tuleohutusnouded

§ 19. Polevmaterjali hoidmisele esitatavad néuded

(1) Pdlevmaterjali ei tohi hoida ehitises, selle all voi vahetus ldheduses selliselt, et see pohjustaks tuleohu voi
raskendaks péadstetdod.

(2) Jadtmete hoiukoht peab paiknema pdlevmaterjalist voi siittiva pinnakihiga ehitisest voi mis tahes
tulepiisivusega chitise vilisseinas olevast ukse-, akna- vdi muust avast ohutus kauguses.

(3) Ehitises voib hoida ja kasutada hoone kiitmiseks moeldud polevvedelikku vai tuleohtlikku gaasi voi muud
plahvatusohtlikku pdlevmaterjali, kui nende hoidmisel vdi kasutamisel on tdidetud ehitisele ettendhtud nouded.

(4) Pdlevmaterjali peab piiratud vai tahistatud kinnisasjal, ehitises v0i ruumis paigutama vastavalt ohtlike ainete
hoidmise tihtesobivusele.

(5) Pdlevmaterjali ladustamine voi mootorsdiduki voi muude sdidukite parkimine ehitiste vahelise
tuleohutuskuja alal ei tohi ehitistele tekitada tdiendavat tuleohtu ega takistada paéstetodd.

(6) Laoplatsil peab polevmaterjali paigutama sellisesse kohta ja sellises koguses, nagu on laohoone véi -platsi
plaanis médratud. Plaani peab panema vilja laohoone voi -platsi sissekdigu juurde néhtavale kohale. Tootmis- ja
laohoones mirgitakse ldbikdigu piir ja materjali pdrandale ladustamise koht hésti ndhtava piirjoonega.

(7) Pdlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnduded kehtestab valdkonna eest vastutav minister
madrusega.
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7. jaotis
Avaliku tirituse tuleohutusnouded

§ 20. Avalik iiritus

Avalik {iritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele suunatud 16bustusiiritus, vdistlus, etendus,
kaubandusiiritus voi muu sellesarnane inimeste kogunemine, mis ei ole koosolek.

§ 21. Avaliku iirituse tuleohutusnéuded

(1) Avalikku {tritust vdib korraldada ettenéhtud arvu evakuatsiooniteede ja -padsudega ehitises voi selle osas
ning maksimaalselt nii suurele inimeste arvule, kui palju on antud ehitises ette ndhtud.

(2) Kui avalik tiritus toimub iile 200 istekohaga ruumis, siis peavad istmed ja istmeread olema omavahel
tihendatud voi peab lihendama istmed pdranda kiilge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon.

(3) Ehitises toimuva avaliku iirituse ajal ei tohi vihendada vaatesaalis ridadevahelise ldbikéigu laiust ega
paigutada ldbikédiguteele lisaistet.

(4) Avalikul iiritusel tuleb tagada kdigi inimeste kiire teavitamine voimaliku ohu korral.
§ 22. Avaliku iirituse korraldamine selleks otstarbeks mitte ettenfihtud ehitises ja alal

(1) Paasteametiga kooskolastatult voib korraldada:

[RT 1, 29.12.2011, 1- joust. 01.01.2012]

1) iile 150 osalejaga avaliku iirituse selleks otstarbeks mitte ettendhtud ehitise siseruumides, kui on tagatud
ohutu evakuatsioon;

2) iile 300 osalejaga avaliku tirituse ajutises ehitises voi atraktsioonidel, kui on tagatud ohutu evakuatsioon.

(2) Enne avaliku iirituse korraldamist selleks mitte ettendhtud ehitises voi ajutise ehitise ning atraktsioonide
paigaldamisel on avaliku iirituse korraldaja kohustatud kontrollima:

1) tiritusega seotud ruumi, ehitise voi ajutise ehitise ning atraktsioonide iildist tuleohutusseisundit;

2) evakuatsiooni- v0i hddavéljapddsu ning evakuatsioonitee tdhistatust tuleohutusmérgiga;

3) evakuatsioonitee ja -padsu kasutamisvalmidust ja vastavust avaliku {irituse osalejate arvule;

4) ettendhtud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja nende korrasolekut;

5) péadstevahendite olemasolu ja kasutusvalmidust;

6) ruumis olevate seadmete seisukorda ja t56d;

7) muid asjaolusid, mis vdivad pdhjustada tulekahju.

(3) Avaliku tirituse korraldamisel selleks otstarbeks mitte ettendhtud ehitises voi ajutise ehitise ning
atraktsioonide paigaldamise kohta tuleb koostada asendiplaan, millel mérgitakse evakuatsiooniteed ja
paastesdidukite sisenemisteed. Asendiplaan tuleb esitada asukohajargsele paastekeskusele.

8. jaotis
Tuletorje veevarustuse tuleohutusnouded

§ 23. Tuletorje veevarustus

20.06.2018 09:10
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatdpsus sonas ,,veevarustus* Riigi Teataja seaduse § 10 16ike 4 alusel.

(1) Tuletorje veevarustus (edaspidi veevarustus) on tehniliste vahendite ja rajatiste kogum, mis tagab
kustutusvee saamise ja andmise tulekahju puhkemisel. Veevarustuse all késitatakse:

1) Gihisveevérk koos tuletdrjehiidrantidega;
[RT I, 16.04.2013, 2- joust. 26.04.2013]

2) tehisveekogud ja tuletdrjeveereservuaarid,

3) looduslikud veekogud.

(2) Ehitisel peab olema tulekahju kustutamiseks vajalik veevarustus.

(3) Valdkonna eest vastutav minister voib kehtestada médiarusega nduded tuletdrje veevarustusele.
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§ 24. Tuletorje veevotukohale esitatavad néuded

(1) Tuletdrje veevotukoht on aastaringselt kasutatav tuletdrjehiidrant voi muu rajatis veemahuti, loodusliku voi
tehisveekogu juures, mille kaudu saab auto- vdi mootorpumpade abil kustutusvett.

(2) Tuletdrje veevotukohale peab olema tagatud:

1) aastaringne juurdepdis ning kasutamise valmidus;

2) tulekahju kustutamiseks vajalik veekogus voi vooluhulk;

3) téhistatus vastavalt tehnilisele normile voi digusaktile.
§ 25. Veevarustuse projekteerimisele ja korrashoiule esitatavad néuded

(1) Veevarustus tuleb projekteerida ja korras hoida vastavalt tehnilisele normile.
(2) Veevarustuse tehnilise korrashoiu tagab valdaja.

§ 26. Tuletorjehiidrandi korrashoid

(1) Tuletdrjehiidrandi korrashoiu tagab veetorustiku valdaja. Tuletdrjehiidranti teenindava torustiku ja pumpla
korrashoiu ning piisava kustutusvee hulga tagab vee-ettevotja.

(2) Veetorustiku valdaja kontrollib tuletdrjehiidrandi tehnilist seisukorda pérast paigaldamist ja perioodiliselt
tootja poolt ettendhtud sagedusega voi vihemalt iiks kord kahe aasta jooksul.

(3) Tuletdrjehiidrandi tiiiibi valiku, paigaldamise, tdhistamise ja korrashoiunduded kehtestab valdkonna eest
vastutav minister miirusega.

9. jaotis
Muud tuleohutusnouded

§ 27. Seadmele ja paigaldisele esitatavad nouded

(1) Seadme ja paigaldise paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb véltida tuleohtu ning
juhinduda tootja kasutusjuhendist ja digusaktidest.

(2) Keelatud on kasutada tuleohtu pdhjustada voiva rikkega seadet ja paigaldist.
§ 28. Raudteetranspordi ja tsiviillennunduse ning veesdiduki ja allmaarajatise tuleohutusnéuded

(1) Valdkonna eest vastutav minister voib madrusega kehtestada tuleohutusnduded raudteetranspordile ja
tsiviillennundusele ning veesdidukile.

(2) Valdkonna eest vastutav minister voib madrusega kehtestada tuleohutusnduded allmaarajatisele.
§ 29. Kaitsejoudude tuleohutusnéuded

Valdkonna eest vastutav minister voib maédrusega kehtestada kaitsejoudude tuleohutusnduded.

3. jagu
Tuleohutuspaigaldis

§ 30. Tuleohutuspaigaldis

(1) Tuleohutuspaigaldis on:

1) autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur;
2) autonoomne tulekahjusignalisatsioonisiisteem;
3) automaatne tulekahjusignalisatsioonisiisteem;
4) automaatne tulekustutussiisteem;

5) turvavalgustus;

6) piksekaitse;

7) suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik;

8) tuletdrje voolikusiisteem;

9) muu seade ja tehnosiisteem, mis on moeldud tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu leviku takistamiseks ning
ohutuks evakuatsiooniks ja padstetdoks.

(2) Tulekustuti suhtes kohaldatakse tuleohutuspaigaldise kohta kiivaid sétteid.
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§ 31. Tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused

Tuleohutuspaigaldise omanik peab:

1) tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse;

2) korraldama ettendhtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust;
3) omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

1. jaotis
Tuleohutuspaigaldise paigaldamisele
ja korrashoiule esitatavad nouded

§ 32. Tuleohutuspaigaldise projekteerimisele, paigaldamisele, kontrollimisele ja hooldamisele esitatavad
nouded

(1) Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele
normile ja tootja juhisele ning ohutusnduetes ettenédhtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis tdidaks oma otstarvet.

(2) Tuleohutuspaigaldise v3ib turule lasta voi kasutusele votta, kui see vastab tehnilises normis sétestatud
tingimustele.

(3) Elamu voi korteri omanik peab elamu voi korteri vahemalt iihe ruumi varustama autonoomse
tulekahjusignalisatsioonianduriga.

(4) Tuleohutuspaigaldistele, nende valikule, paigaldamisele, tdhistamisele ja korrashoiule esitatavad nduded
voib kehtestada valdkonna eest vastutav minister madrusega.

(5) Nouded tulekustutitele, nende valikule, paigaldamisele, tdhistamisele ja korrashoiule kehtestab valdkonna
eest vastutav minister miérusega.

§ 33. Teatamiskohustus ja majandustegevuse nouded

(1) Majandustegevusteate peab esitama jargmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

1) tulekustuti hooldamine;

2) tuletdrje voolikusiisteemi kontrollimine ja hooldamine;

3) automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi projekteerimine, ehitamine ja hooldamine;
4) automaatse tulekustutussiisteemi projekteerimine, ehitamine ja hooldamine.

[RT I, 29.06.2014, 1- joust. 01.07.2014]

(2) Kéesoleva paragrahvi ldikes 1 nimetatud tegevusaladel tegutseva isiku vastutav spetsialist peab vastama
kdesoleva seaduse §-s 34 sdtestatud nduetele.
[RT I, 25.03.2011, I- jdust. 01.07.2014 (joustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 34. Vastutav spetsialist

(1) Vastutav spetsialist on fiiiisiline isik, kes:

1) on padev juhtima ja kontrollima automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ja automaatse tulekustutussiisteemi
projekteerimist, ehitamist ning nende hooldamist, tulekustuti hooldamist ning tuletdrje voolikusiisteemi
kontrollimist ja hooldamist;

2) on kdesoleva seaduse §-s 33 nimetatud isikuga lepingulises suhtes, et oleks tagatud kdesolevas seaduses ja
selle alusel kehtestatud digusaktides sitestatud nduete jargimine.

(2) Vastutaval spetsialistil peab olema automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ja automaatse tulekustutussiisteemi
projekteerimiseks, ehitamiseks ja hooldamiseks omistatud kutse kutseseaduse tdhenduses, mille kohaselt isik
korraldab ressursside jagamist ja teiste to0d ning vastutab selle t66 eest.

(3) Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustuti hooldamiseks ning tuletdrje voolikusiisteemi kontrollimiseks
ja hooldamiseks erialane ettevalmistus ning vahemalt kolmeaastane to6kogemus selles valdkonnas.

(4) Kui kdesoleva paragrahvi ldikes 2 nimetatud kutse on omandatud mdnes teises Euroopa Majanduspiirkonna
litkmesriigis, siis tunnustatakse seda vastavalt vélisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja selle
alusel kehtestatud digusaktidele.

§ 35. Registreerimismenetlus
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[Kehtetu -RT I, 25.03.2011, 1- joust. 01.07.2014 (joustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

2. jaotis
Tulekahjuteate edastamine Hairekeskusesse

§ 36. Automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi tuleva tulekahjuteate edastamine Hiiirekeskusesse

(1) Ehitise omanik, kelle ehitisele tuleb paigaldada automaatne tulekahjusignalisatsioonisiisteem, peab tagama
automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi tuleva tulekahjuteate automaatse edastamise Hairekeskusesse.

(2) Automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi tuleva tulekahjuteate peab automaatselt edastama
Hairekeskusesse chitiselt, kus esineb korgendatud tulekahjuoht, viibib palju inimesi ja kus voib tekkida
suur varaline kahju ning mis vastab kéesoleva paragrahvi 15ike 6 alusel kehtestatud méaruses sétestatud
kriteeriumitele.

(3) Ehitistel, kus on tagatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi keskseadme juures pidev valve, voib
seadistada automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi sellise viivitusega, et esmajérjekorras saab tulekahjust
teada valvepersonal. Kui valvepersonal méiratud viivituse jooksul, mis ei vOi kesta kauem kui kolm minutit, ei
ole héiret tithistanud, edastatakse tulekahjuteade Hairekeskusesse.

(4) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi valdaja vastutab valehdire ennetamise eest, vottes tarvitusele
meetmed valehdire drahoidmiseks automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi toimimist katkestamata.

(5) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi valehdire on muudest faktoritest kui tulekahjust pdhjustatud
héire.

(6) Ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi tulekahjuteade juhtida
Hairekeskusesse, kehtestab valdkonna eest vastutav minister méadrusega.

§ 37. Automaatse tulekahjuteate edastaja kohustused

(1) Automaatne tulekahjuteate edastaja on sideettevotja, kes peab vastama elektroonilise side seaduses
sideettevdtjale sédtestatud nduetele.

(2) Tulekahjuteate edastaja vastutab:

1) automaatsele teateedastussiisteemile esitatud nduete tiitmise eest;

2) automaatse teateedastussiisteemi katkematu toimimise jélgimise eest;

3) automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi omaniku teavitamise eest automaatse teateedastussiisteemi
rikete ilmnemisel ning rikete likvideerimise eest.

_ 3. peatukk
RIIKLIKU JARELEVALVE TEOSTAJAD
JA RAKENDATAVAD MEETMED

§ 38. Riikliku jérelevalve teostajad

(1) Kéesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud digusaktides sitestatud nduete tditmise iile teostavad
riiklikku jéarelevalvet:

1) Padsteamet — kogu riigi territooriumil;
2) [Kehtetu -RT 1, 29.12.2011, 1- jdust. 01.01.2012]
3) Tehnilise Jarelevalve Amet — raudteetranspordi ja allmaarajatiste tuleohutusnduete alal;
4) Lennuamet — tsiviillennunduse tuleohutusnduete alal;
5) Veeteede Amet — veesdidukite (sealhulgas ujuvdokkide) tuleohutusnouete alal;
6) Kaitseministeerium — kaitsevée ja Kaitseliidu harjutusvéljadel;
7) Keskkonnainspektsioon — metsa- ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnduete alal.

(2) Paasteamet teostab riiklikku jérelevalvet kdesoleva paragrahvi 16ike 1 punktides 3—6 nimetatud ja
muudes seadustes voi nende alusel kehtestatud digusaktides sétestatud tuleohutusnduete tditmise iile ainult
edasiliikkamatutel juhtudel.

[RT I, 29.12.2011, 1- joust. 01.01.2012]

(3) Péaasteamet teostab riiklikku jarelevalvet metsa- ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnduete tiitmise
iile kdesoleva seaduse § 16 kohaselt médratud suure tuleohu korral.
[RT 1, 29.12.2011, 1- joust. 01.01.2012]

§ 39. Riikliku jéirelevalve erimeetmed
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[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

Korrakaitseorgan voib kéesolevas seaduses sitestatud riikliku jarelevalve teostamiseks kohaldada
korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 45, 46, 50, 52 ja 53 sidtestatud riikliku jarelevalve erimeetmeid
korrakaitseseaduses sétestatud alusel ja korras.

[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

§ 39!, Riikliku jarelevalve erisused

(1) Paasteamet vaib kaasata eksperte tuleohutuse hindamiseks, kui ehitise, seadme, tegevuse voi ehitusmaterjali
kohta ei ole Eestis asjaomaseid norme. Ekspertide kaasamisega seotud kulud tasub seadet omav voi ehitist
chitada voi kasutada sooviv isik.

(2) Korrakaitseorgani ametiisik voib siseneda valdaja teadmisel ja juuresolekul tema valduses olevale piiratud
voi téhistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi ja ruumi ka tulekahju tekkepdhjuse viljaselgitamiseks. Tulekahju
tekkepohjuse viljaselgitamise eesmaérgil voib valdaja juuresviibimiseta nimetatud objektidele siseneda iiksnes
siis, kui valdaja on varem mééranud omapoolse isiku juuresviibimiseks. Juhul kui méératud isik ei saa samuti
tulekahju tekkepdhjuste véljaselgitamise juures viibida, piisab valdaja ndusolekust nimetatud objektidele
sisenemiseks. Valdaja teadmiseta ja talle juuresviibimise vdimalust andmata v3ib nimetatud objektidele siseneda
tiksnes siis, kui see on vajalik padstetdoks.

[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

§ 40. Sunniraha méair
[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

Ettekirjutuse tditmata jatmise korral on asendustéitmise ja sunniraha seaduses sitestatud korras rakendatava
sunniraha iilemmadar 3200 eurot.
[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

§ 41. Ekspertiis
[Kehtetu -RT 1, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

4. peatiikk
VASTUTUS

§ 42. Enesekontrolli teostamata jitmine

(1) Enesekontrolli teostamata jétmise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT 1, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 43. Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamata jéitmine ja selles valeandmete esitamine

(1) Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamata jétmise eest vdi selles valeandmete esitamise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.

[RT 1, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 44. Ehitise tuleohutusnéuete rikkumine

(1) Ehitise tuleohutusnouete rikkumise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

[RT 1, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 45. Kiittesiisteemi tuleohutusnéuete rikkumine

(1) Kiittesiisteemi tuleohutusnduete rikkumise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviihikut.
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT 1, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 46. Tuletoo tuleohutusnouete rikkumine

(1) Tuletdo tuleohutusnduete rikkumise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT 1, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 47. Kiittekoldeviilise tule tegemise ja grillimise tuleohutusnéuete rikkumine

(1) Kiittekoldevilise tule tegemise ja grillimise tuleohutusnduete rikkumise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT 1, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 48. Polevmaterjali ladustamise tuleohutusnduete rikkumine

(1) Pdlevmaterjali ladustamise tuleohutusnduete rikkumise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT 1, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 49. Avaliku iirituse tuleohutusnéuete rikkumine

(1) Avaliku iirituse tuleohutusnduete rikkumise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 50. Tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, kontrollimis- ja hooldamisnduete rikkumine

(1) Tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, kontrollimis- ja hooldamisnduete rikkumise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT 1, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 51. Tuleohutuspaigaldise toimepidevuse tagamata jitmine

(1) Tuleohutuspaigaldise toimepidevuse tagamata jédtmise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT 1, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 52. Elamu ja korteri autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduriga varustamata jitmine

(1) Elamu vdi korteri autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduriga varustamata jitmise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT 1, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 53. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi keskseadmesse tuleva tulekahjuteate edastamata
jatmine Hiiirekeskusesse

(1) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi keskseadmesse tuleva tulekahjuteate edastamata jétmise eest
Hairekeskusesse —
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karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahvitihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.

[RT I, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 54. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi valehéire péhjustamine

(1) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi valehdire pohjustamise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahvitihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT T, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 55. Tuletorje veevarustuse tuleohutusnduete rikkumine

(1) Tuletorje veevarustuse tuleohutusnduete rikkumise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahvitihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT T, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 56. Seadmele ja paigaldisele esitatavate tuleohutusnéuete rikkumine

(1) Tuleohtu pohjustada vdiva rikkega seadme voi paigaldise kasutamise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahvitihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

[RT T, 30.12.2010, 2- joust. 01.01.2011]

§ 57. Menetlus

(1) Kéesoleva seaduse §-des 42—56 sitestatud véadrtegude menetlemisele kohaldatakse karistusseadustiku tildosa
ja vadrteomenetluse seadustiku satteid.

(2) Kéesoleva seaduse §-des 42—56 sitestatud vadrtegude kohtuvilised menetlejad on Pédsteamet.
[RT T, 29.12.2011, 1- joust. 01.01.2012]

(3) Kéesoleva seaduse §-s 47 sétestatud védrteo kohtuviline menetleja on Keskkonnainspektsioon.

S. peatiikk
RAKENDUSSATTED

§ 58. Enne tuleohutuse seaduse joustumist toimepandud viirteo kvalifitseerimine kohtu ja kohtuviilise
menetleja menetluses olevas vidrteoasjas

(1) Enne tuleohutuse seaduse joustumist toimepandud tegu, mis on véiérteona karistatav ka tuleohutuse seaduse
voi muu seaduse jargi, kvalifitseeritakse selle toimepanemise ajal kehtinud padsteseaduse voi muu vadrteo
koosseisu ettendgeva seaduse vastava paragrahvi jargi.

(2) Karistuse kohaldamisel pérast tuleohutuse seaduse joustumist enne selle joustumist toimepandud véarteo

eest lahtutakse vairteo toimepanemise ajal kehtinud paésteseaduse vastavas paragrahvis sétestatud karistusest,
kui see néeb ette kergema karistuse.

§ 58!, Tuletootunnistuse kehtivus

Enne 2010. aasta 1. septembrit véljaantud tuletéStunnistus on kehtiv kuni selle kehtivusaja Id6ppemiseni, kuid
koige kauem viis aastat tuleohutuse seaduse joustumisest arvates.
[RT I, 16.04.2013, 2- joust. 26.04.2013]
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§ 59. [Kédesolevast tekstist vilja jaetud.]

§ 60. [Kdesolevast tekstist vilja jaetud.]

§ 61. Seaduse joustumine

(1) Kéesolev seadus joustub 2010. aasta 1. septembril.

(2) Kéesoleva seaduse § 4 1oiked 1-3 ning §-d 9 ja 14 joustuvad 2012. aasta 1. jaanuaril.

(3) Kéesoleva seaduse § 60 joustub Riigi Teatajas avaldamisele jargneval paeval.

Leht 14 / 14 Tuleohutuse seadus



