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1. peatikk
ULDSATTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

Kéesolev seadus sdtestab inimesele, varale ja keskkonnale elektrist tulenevate ohtude ja elektromagnetiliste
hiirete véltimise ja vihendamise eesmargil nouded:

1) elektriseadmele ja -paigaldisele, nende turule laskmisele, kasutusele votmisele ja kasutamisele ning nduetele
vastavuse hindamise ja tdendamise korrale;

2) elektripaigaldise omanikule, teavitatud asutusele, elektritdo ettevdtjale, tehnilise kontrolli teostajale,
personali sertifitseerimise asutusele, elektripaigaldise kdidu korraldajale ja elektritdo juhile;

3) ettevotja registreerimisele ja riikliku jarelevalve teostamisele.

§ 2. Teiste seaduste kohaldamine

(1) Kui elektriseadmest voi -paigaldisest tulenevate elektriliste ohtude voi elektromagnetiliste hdirete véltimise
mdned nduded on reguleeritud teises digusaktis, siis kdesolevat seadust ja selle alusel kehtestatud digusakte
nende puhul ei kohaldata.

(2) Elektripaigaldise ehituslikule osale kohaldatakse ehitustegevust reguleerivas seaduses ja selle alusel
kehtestatud digusaktides ehitamisele sdtestatud ndudeid kéesolevast seadusest ja selle alusel kehtestatud
oigusaktidest tulenevate erisustega.

(3) Kéesolevas seaduses ettendhtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sétteid
kdesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(4) Elektriseadme tootja ja levitaja kohustustele ning turujirelevalvele kohaldatakse toote ja teenuse ohutuse
seadust kdesolevast seadusest tulenevate erisustega.

§ 3. Maisted

(1) Kdesoleva seaduse tdhenduses:

1) elektripaigaldis on elektriseadmete ja -juhtide statsionaarselt paigaldatud talitluslik kogum;

2) elektripaigaldise kdidukava on dokument voi dokumentide kogum, mis méérab elektripaigaldise talitluses
hoidmiseks, lillitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja
toimingud;

3) elektripaigaldise kait (edaspidi kdif) on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hdlmab eelkdige
lilitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritéid kui ka muid tdid;
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4) elektripaigaldise toitepunkt on jaotuskeskus, millest véljub selle elektripaigaldise toiteliin;

5) elektriseade on elektrienergia tootmiseks, muundamiseks, edastamiseks, jaotamiseks voi kasutamiseks
moeldud ja elektrilisi voi elektroonilisi komponente sisaldav seade;

6) elektromagnetiline héire on mis tahes elektromagnetiline ndhtus, mis voib halvendada elektriseadme voi -
paigaldise toimimist. Elektromagnetiliseks hidireks voib olla elektromagnetiline miira, soovimatu signaal voi
levikeskkonna muutumine;

7) elektromagnetiline keskkond on kdik teatavas kohas tdheldatavad elektromagnetilised ndhud;

8) elektromagnetiline iihilduvus on elektriseadme voi -paigaldise vdime toimida rahuldavalt elektromagnetilises
keskkonnas, tekitamata vastuvdetamatuid elektromagnetilisi hdireid teistele selles keskkonnas asuvatele
seadmetele;

9) héirekindlus on elektriscadme voi -paigaldise voime toimida ettendhtud viisil talitluse kvaliteedi
halvenemiseta elektromagnetilise hdire korral;

10) kaitsevdikepingeallikas on eraldustrafo voi muu turvalise lahendusega elektriahelat elektrienergiaga toitev
seade, millest saadav pinge on sedavord madal (enamasti vahelduvpinge kuni 50 volti ja alalispinge kuni 120
volti), et tema toimel inimese keha 1abiv vool ei kutsu esile elektrilooki;

11) peakaitse on kaitse, mille nimivoolu voi sédttevoolu vairtus méadratakse liitumispunkti ldbilaskevoimega
vorguithenduse fikseerimise kokkuleppes;

12) raviruum on ruum, kus toimub patsiendi uuring, ravi, jirelevalve voi hooldus;

13) tootja volitatud esindaja on isik, keda tootja on kirjalikult volitanud tditma tootega ja selle nduetele
vastavuse tdendamisega seonduvaid iilesandeid ja kes asub Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis.

(2) Kédesolevas seaduses kasutatakse toote nouetele vastavuse tdendamise seaduse §-s 2 nimetatud moisteid seal
kasutatud tdhenduses.

§ 4. Elektripaigaldiste liigitus
(1) Elektripaigaldised jaotatakse elektrist tuleneva ohu jérgi esimese, teise ja kolmanda liigi elektripaigaldisteks.

(2) Esimesse liiki kuulub kogu elektripaigaldis alates vorguga liitumise punktist vdi toitepunktist, kui
elektripaigaldis asub:

1) plahvatusohu tsoonis vdi seda sisaldavas ehitises;

2) suurdnnetusohuga ettevotte ohtlikul objektil;

3) haiglas vdi muus ravihoones, kus raviruumides vdidakse kasutada vorgutoitelisi elektrilisi
meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga fiiiisilises kontaktis;

4) raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus voidakse kasutada vorgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille
osad on kasutamisel patsiendiga fiiiisilises kontaktis.

(3) Teise liiki kuuluv elektripaigaldis on:

1) kahe voi enama korteriga hoone korterivaldajate {ihiskasutuses olev elektripaigaldis;

2) ravihoones asuv elektripaigaldis, mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;

3) kuni 1000-voldise nimipingega vahelduvvoolu vi kuni 1500-voldise nimipingega alalisvoolu
elektripaigaldis (edaspidi madalpingepaigaldis), mille peakaitsme nimivool iiletab 35 amprit ja mis ei ole
esimese liigi elektripaigaldis;

4) iile 1000-voldise nimipingega vahelduvvoolu voi iile 1500-voldise nimipingega alalisvoolu elektripaigaldis
(edaspidi korgepingepaigaldis), mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;

5) elektripaigaldis, mis asub hotellis, motellis, voorastemajas, puhkekodus, kiilalistemajas vo6i muus
majutushoones.

(4) Kolmandasse liiki kuulub elektripaigaldis, mille peakaitsme nimivool on 35 amprit vdi véhem ja mis ei ole
esimese ega teise liigi elektripaigaldis.

2. peatukk
ELEKTRISEADE JA -PAIGALDIS

§ 5. Elektriseadmele ja -paigaldisele esitatavad néuded

(1) Elektriseade tuleb kavandada, projekteerida, toota ja {imber ehitada ning seda katsetada, remontida ja
hooldada nii, et see nduetele vastava paigaldamise ning ettendhtud otstarbel ja viisil kasutamise korral ei ohusta
inimest, kodulooma, vara ega keskkonda ega pohjusta lubamatuid elektromagnetilisi héireid ning on hédirekindel.
(2) Elektripaigaldis tuleb projekteerida ja ehitada ning seda katsetada, remontida, hooldada ja kontrollida

nii, et see ettendhtud otstarbel ja viisil kasutamise korral ei ohusta inimest, vara ega keskkonda ega pdhjusta
lubamatuid elektromagnetilisi hdireid ning on héirekindel.

(3) Elektriseadmele ja -paigaldisele, nende elektromagnetilisele {ihilduvusele ning mérgistuse voi teabega
varustamisele esitatavad nduded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

§ 6. Elektriseadme ja -paigaldise turule laskmine

(1) Elektriseadme voi -paigaldise voib turule lasta, kui:
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1) see vastab kdesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud digusaktides sdtestatud nduetele;

2) ettendhtud juhtudel on selle nduetele vastavus kéesoleva seaduse alusel kehtestatud korras tdendatud,;
3) see on varustatud ndutava margistuse ning teabega;

4) see on varustatud vastavusmaérgiga (CE-maérgis), kui viimane on noutav.

(2) Kui kdesolevas seaduses vai selle alusel kehtestatud digusaktides esitatakse ndue, mis ei tulene Euroopa
Liidu digusaktist, v3ib sellisele ndudele mittevastava elektriseadme Eesti turule lasta ja kasutusele votta, kui see
on diguspiraselt valmistatud Euroopa Majanduspiirkonna litkmesriigis v8i kui see on diguspéraselt valmistatud
voi turule lastud Euroopa Liidu liikkmesriigis voi Tiirgis, tingimusel, et selle elektrissadme puhul on tagatud
kdesolevas seaduses voi selle alusel kehtestatud digusaktides sétestatuga samavéirne ohutustase.

(3) Tehnilise Jarelevalve Amet v3ib keelata elektriseadme Eesti turule laskmise voi nduda selle turult
korvaldamist, kui seade ei vasta kidesolevas seaduses voi selle alusel kehtestatud digusaktides sitestatud
ohutustasemele. Kdnealuse elektriseadme tootjat voi levitajat, kes lasi seadme voi soovib selle lasta Eesti turule,
tuleb keelamisest eclnevalt kirjalikult teavitada.

[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

§ 7. Elektriseadme vastavushindamine
(1) Elektriseadme vastavushindamise tagab elektriseadme tootja, tootja volitatud esindaja voi turule laskja.

(2) Elektriseadme vastavushindamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister . Nimetatud kord
lahtub toote nduetele vastavuse tdendamise seaduse sitetest, arvestades kdesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

§ 8. Nouetele mittevastava elektriseadme esitlemine

Elektriseadet, mis ei vasta kdesolevas seaduses voi selle alusel kehtestatud digusaktides sitestatud nduetele voi
mille suhtes ei ole jargitud vastavushindamise korda, voib esitleda messidel, néitustel, demonstratsioonidel ja
teistel avalikel esitlustel tingimusel, et see on varustatud selgelt nédhtava teabega, mille kohaselt elektriseade
ei vasta kehtestatud nduetele ning seda ei tohi turule lasta ega kasutusele votta enne, kui see on nduetele
vastavaks muudetud. Esitluse ajal peab esitleja tagama ohutuse ja véltima lubamatute elektromagnetiliste héirete
tekitamist.

3. peatiikk
TEAVITATUD ASUTUS

§ 9. Teavitatud asutus

(1) Teavitatud asutus kdesoleva seaduse tdhenduses on vastavushindamisasutus, kellele on antud Gigus teha
elektriseadme elektromagnetilise tihilduvuse voi elektriseadme elektriohutuse nouetele vastavuse hindamiseks ja
toendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure.

(2) Teavitatud asutusele tegutsemisdiguse andmisele, selle diguse kehtetuks tunnistamisele v3i peatamisele,
samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema iile jarelevalve teostamisele kohaldatakse toote nduetele
vastavuse tdendamise seaduse sitteid kdesolevast seadusest tulenevate erisustega.

§ 10. Teavitatud asutusele esitatavad nouded

Teavitatud asutus peab vastama toote nduetele vastavuse tdendamise seaduses tunnustatud asutusele
esitatavatele nduetele ja tal peab olema kdesoleva seaduse §-s 36 sitestatud tingimustele vastav
vastutuskindlustus.

4. peatiikk
ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELE
VOTMINE JA KASUTAMINE

§ 11. Elektripaigaldise kasutusele votmise ja kasutamise nouded

(1) Elektripaigaldise voib kasutusele votta ja seda kasutada, kui see vastab kidesolevas seaduses ja selle alusel
kehtestatud digusaktides sdtestatud nduetele ja kui:

1) Gigusaktis ettendhtud juhtudel on tehtud elektripaigaldise tehniline kontroll (edaspidi tehniline kontroll) ja
elektripaigaldise kohta on véljastatud nduetekohasuse tunnistus;

2) kédesolevas seaduses ettendhtud juhtudel on maaratud elektripaigaldise kédidu korraldaja
(edaspidi kdidukorraldaja);
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3) vorguettevotjale, kellega on sdlmitud uue vorguithenduse loomiseks voi tarbimistingimuste muutmiseks
elektrivorguga liitumise leping, on esitatud teatis. Elektripaigaldise tarbimistingimuste muutmisel peab teatise
esitama tliksnes juhul, kui peakaitsme nimivool jadb iile 63 ampri.

[RT 12009, 3, 13- joust. 01.02.2009]

(2) Kéesoleva paragrahvi 16ike 1 punktis 3 nimetatud teatisega kinnitatakse elektripaigaldise valmisolekut
pingestamiseks ja nduetele vastavust ning selles peavad olema:

1) andmed elektripaigaldist sisaldava ehitise kohta;

2) andmed elektripaigaldise tehniliste niitajate ja elektripaigaldise omaniku kohta;

3) elektripaigaldise tehnilise kontrolli teinud ettevotja nimi;

4) teatise allkirjastanud isiku kontaktandmed.

(3) Vorguettevotja pingestab elektripaigaldise selle kasutuselevotuks teatise alusel pérast Tehnilise Jarelevalve
Ameti juures asuvast andmekogust elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostatuse ja nduetele vastavaks
tunnistamise kindlaks tegemist.

[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

(4) Elektripaigaldis on kasutusele vetud hetkest, kui see pingestatakse ettendhtud otstarbel kasutamiseks.
Elektripaigaldise vdib kasutusele votta osade kaupa, kusjuures enne iga osa kasutusele votmist tuleb teostada
tehniline kontroll.

(5) Elektripaigaldise kasutuselevotmine ei ole pingestamine, mis on vajalik elektripaigaldise kontrollimise
toiminguteks.

§ 12. Elektripaigaldise kaitsevoond

(1) Elektripaigaldise kaitsevoond on elektripaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, iimbritsev maa-ala, Shuruum
voi veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest lahtudes kehtivad kasutuspiirangud.

(2) Elektripaigaldise kaitsevoondis on keelatud tokestada juurdepédsu elektripaigaldisele, pShjustada oma
tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, mis vdib ohustada
inimest, vara voi keskkonda, samuti korraldada korgepingepaigaldise dhuliini kaitsevoondis massiliritusi.

(3) Elektripaigaldise omaniku loata on keelatud:

1) elektripaigaldise kaitsevoondis ehitada, sealhulgas ehitada tanklat, ladustada jadtmeid, materjale ja aineid,
teha mis tahes mée-, laadimis-, siivendus-, [ohkamis- ja maaparandust6id, teha tuld, istutada ning langetada
puid;

2) veekaabelliinide kaitsevoondis veesdidukiga ankrusse heita, liikkuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide
ja vorkudega, paigaldada veesodidukite liiklustdhiseid ja poisid ning varuda jaad;

3) ohuliinide kaitsevoondis sdita masinate ja mehhanismidega, mille tildkdrgus maapinnast koos veosega voi
ilma selleta on lle 4,5 meetri;

4) korgepingepaigaldise Shuliinide kaitsevoondis chitada traattarasid ning rajada loomade joogikohti;

5) maakaabelliinide kaitsevoondis todtada 166kmehhanismidega, tasandada pinnast, teha mullatdid siigavamal
kui 0,3 meetrit, kiintaval maal siigavamal kui 0,45 meetrit ning ladustada ja teisaldada raskusi.

(4) Elektripaigaldise kaitsevoondis oleva maa-ala, huruumi vdi veekogu valdaja peab lubama elektripaigaldise
omanikul elektripaigaldise kditu korraldada, teha vajalikke elektripaigaldise ja selle kaitsevoondi hooldustoid
ning paigaldada elektripaigaldise téhiseid.

(5) Elektripaigaldise omanikul on digus kdesoleva paragrahvi 1dikes 3 sétestatud tegevusteks loa andmisel
nduda loa taotlejalt asjakohaste ohutusabindude rakendamist ja elektripaigaldise omanikule tekkivate
pohjendatud kulude hiivitamist.

(6) Elektripaigaldise kaitsevoondis tegutsev isik peab viltima elektripaigaldise kahjustamist voi kahjustumise
ohu tekkimist. Elektripaigaldise kahjustamise voi kahjustumise ohu korral tuleb rakendada abindusid edasise
kahju tekkimise vastu ja viivitamata teavitada tekkinud olukorrast elektripaigaldise omanikku.

(7) Elektripaigaldise kaitsevoondi ulatuse ja kaitsevoondis tegutsemise korra kehtestab majandus- ja
kommunikatsiooniminister .

§ 13. Elektripaigaldise omaniku kohustused

Elektripaigaldise omanik peab tagama, et elektripaigaldist kasutataks digusaktides kehtestatud nduete kohaselt,
sealhulgas:

1) tagama elektripaigaldise kdidu vajaliku korralduse;

2) méddrama esimese liigi elektripaigaldisele kdidukorraldaja;

3) médrama kiidukorraldaja madalpingepaigaldisele, mille peakaitsme nimivool on iile 100 ampri, ja
kdrgepingepaigaldisele peakaitsme nimivoolust olenemata;

4) tagama kéidukorraldajale tema kohustuste tditmise voimaluse;

5) korraldama ettendhtud juhtudel elektripaigaldise tehnilist kontrolli;

6) olema kéidukorraldajaga lepingulises suhtes kdesoleva seaduse §-s 15 sétestatud kohustuste tditmiseks, vilja
arvatud, kui kdidukorraldajaks on elektripaigaldise fiiiisilisest isikust omanik ise;
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7) omama dokumentatsiooni elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli teostamise kohta;

8) andma Tehnilise Jarelevalve Ameti ametiisikule ja teistele volitatud ametiisikutele igakiilgset abi dnnetuse
pohjuste viljaselgitamisel, séilitades pohjuste véljaselgitamiseni dnnetuse tagajérjel tekkinud olukorra, kui see ei
pOhjusta edasisi kahjustusi;

[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

9) teatama Tehnilise Jarelevalve Ametile esimesel voimalusel elektripaigaldise kasutamisel toimunud
onnetusest, millega kaasnes tervisekahjustus vdi muu raske tagajarg.
[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

§ 14. Kiidukorraldajale esitatavad néuded

(1) Kédidukorraldajal peavad olema erialane ettevalmistus, teadmised elektripaigaldisest, selle ehitusest ja
kasutamise ohutusnduetest ning tookogemus ulatuses, mis tagab elektripaigaldise kasutamisel ohutuse.

(2) Kéidukorraldaja vastavus kédesoleva paragrahvi 16ikes 1 sétestatud nduetele peab olema hinnatud ja
toendatud kéesoleva seaduse 7. peatiikis sétestatud korras.

(3) Kéidukorraldaja voib olla selle elektripaigaldise elektritdo juht, mille kdidukorraldajaks ta on méératud.
§ 15. Kiidukorraldaja kohustused

(1) Kéidukorraldaja on kohustatud:

1) koostama kéidukava elektripaigaldise kohta, mille kdidukorraldajana ta tegutseb, ja kontrollima selle
jargimist;

2) ndudma elektripaigaldise kasutamise voi elektripaigaldises tehtava t66 peatamist, kui on ilmnenud oht
inimesele, varale voi keskkonnale, kuni ohu mé6dumiseni voi korvaldamiseni;

3) olema kéttesaadav ohutu kéidu tagamiseks ja tehnilise kontrolli ning riiklike jarelevalvetoimingute
teostamisel;

4) teatama Tehnilise Jarelevalve Ametile elektripaigaldise kasutamise nduete rikkumistest, kui elektripaigaldise
omanik ei kdrvalda ise rikkumist mdistliku aja jooksul.

[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

(2) Kéaidukorralduse nduded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .
§ 16. Hiiired ja ohud ning elektripaigaldise elektritoo tegemisega kaasnevad kulud

(1) Kui elektripaigaldis pohjustab héireid voi ohtu teisele elektripaigaldisele voi selle kdidule voi teise
elektripaigaldise vahendusel kolmandale elektripaigaldisele, kusjuures nii héiriv kui ka hiiritav elektripaigaldis
vastab digusaktides sitestatud nduetele, peab hiljem valminud elektripaigaldise omanik tegema oma
elektripaigaldises hdirete ja ohu viltimiseks vajaliku elektritdo.

(2) Kui héire voi ohu korvaldamine on lihtsam ja odavam varem valminud elektripaigaldise tehnilist struktuuri
muutes voi tdiendades ning seda on vdimalik teha elektripaigaldise todd oluliselt hdirimata, peab varem
valminud elektripaigaldise omanik tegema oma elektripaigaldises héirete ja ohu véltimiseks vajaliku elektritdo.

(3) Kahest elektripaigaldisest voi nende osadest peetakse hiljem valminuks seda, mis on elektrivorguga liidetud
hiljem.

(4) Kédesoleva paragrahvi 1dikes 2 sétestatud juhul peab hiljem valminud elektripaigaldise omanik hiivitama
varem valminud elektripaigaldise omanikule elektritooga tekkinud kulud. Kulude méiéramisel tuleb arvestada
elektritoo tulemusena varem valminud paigaldise omanikule paigaldise toimevdime voi kdidukulude suuruse
muutumisest tekkinud kasu voi kahju.

S. peatikk
ELEKTRITOO

§ 17. Elektritoo ja lihtne elektritoo

(1) Elektritoo kéesoleva seaduse tdhenduses on elektriseadme remontimine, iimberehitamine, kontrollimine,
katsetamine ja hooldamine ning elektripaigaldise projekteerimine, kontrollimine, katsetamine, remontimine,
hooldamine ja ehitamine, sealhulgas elektriseadme paigaldamine.

(2) Lihtne elektrit6o on elektritdd, mida voib teha iga isik. Selliseks t66ks on jargmised t66d:

1) t66d kuni 50-voldise vahelduvpingega voi kuni 120-voldise alalispingega elektriseadmetega, mida toidetakse
kaitsevdikepingeallikast;
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2) t66d kuni 50-voldise vahelduvpingega voi kuni 120-voldise alalispingega elektripaigaldise osades, mida
toidetakse kaitsevdikepingeallikast;

3) toitevorgust lahutatud kuni 250-voldise nimivahelduvpingega elektriseadmete hooldustdod, mis ei haara
korgema kui 50-voldise vahelduvpingega ja 120-voldise alalispingega elektriahelaid.

(3) Lihtsaks elektritooks peetakse ka jargmisi kuni 250-voldise nimivahelduvpingega elektriseadmes ja -
paigaldises tehtavaid toid:

1) hddglampide, luminofoorlampide ja siiiiturite asendamine valgustile lubatud nimiandmetega uute
hdoglampide, luminofoorlampide ja siiiituritega;

2) igale isikule kasutamiseks lubatud, elektrikilbis asuvate liilitite, automaatkaitsmete ja kaitseliilitite sisse- ja
véljaliilitamine;

3) rikkevoolukaitseliiliti rakendumise kontrollimine, sisse- ja véljaliilitamine;

4) eramu voi korteri sulavkaitsmete vahetamine ettendhtuga samavaérse voi vidiksema nimivooluga kaitsmega;
5) valgusregulaatoris voi muus elektriseadmes asuvate pisikaitsmete pingevabas olukorras vahetamine;

6) pinge kontrollimine indikaatoriga;

7) kaitsejuhita pistikiihendusega valgusti paindjuhtmes paikneva rikkis vaheliiliti asendamine pingevabas
olukorras;

8) kaitsejuhita kohtkindla valgusti (nditeks laevalgusti) valgustiklemmidega ihendamine pingevabas olukorras;
9) kaitsejuhita pistikupesade ja liilitikaante (néiteks tapeetimise voi varvimise ajaks) eemaldamine pingevabas
olukorras;

10) elektrijuhtmete ja -seadmete demonteerimine pingevabas olukorras.

§ 18. Elektritoole esitatavad néuded

(1) Elektritoo tegemisel tuleb tagada inimese, vara ja keskkonna ohutus, jérgides selleks asjakohaseid
ohutusndudeid.

(2) Lihtsa elektritoo puhul ei kohaldata kdesoleva paragrahvi 1oigetes 3—7 ja kdesoleva seaduse §-des 19-21
satestatut.

(3) Elektripaigaldis tuleb ehitada ja rekonstrueerida vastavalt nduetekohase elektripaigaldise projektile. Esimese
liigi ja sellise teise liigi mittetiiiipse elektripaigaldise, mille peakaitsme nimivool iiletab 250 amprit, projektile
tuleb teha ekspertiis vastavalt ehitusseaduses ehitusprojekti ekspertiisile kehtestatud nouetele.

(31) Elektripaigaldise projekti ekspertiisi teeb elektripaigaldise projekti koostamiseks padev ja
majandustegevuse registris elektritod ettevdtjana voi ehitusseaduse kohaselt ehitusprojektide ekspertiisi tegeva
ettevotjana registreeritud isik.

[RT 12008, 22, 149- jSust. 20.06.2008]

(4) Kiidu- ja elektritood vaib teha ainult isik, kellel on selleks t66ks vajalikus mahus tehnilisi ja ohutusalaseid
teadmisi ning kogemusi. Pingealust kdidu- ja elektritodd tegeva isiku elektriohuteadlikkust ja kogemusi
kontrollib elektritdo juht voi kdidukorraldaja. Elektritoo tegija elektriohuteadlikkust vdib kontrollida ka
elektritood tegeva personali sertifitseerimise organ.

(5) Elektritodd voib majandustegevusena teha majandustegevuse registris registreeritud elektritoo ettevotja
elektritdo juhi voi kdesoleva seaduse § 14 1dikes 3 nimetatud juhul kdidukorraldaja padevustunnistusel margitud
ulatuses.

(6) Ajutiselt voib Eestis elektritodd majandustegevusena teha ka mones teises Euroopa Majanduspiirkonna
liikkmesriigis elektritood diguspiraselt tegev ettevotja.

(7) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 6 nimetatud ettevGtja peab Eestis elektritood tehes jargima elektritdole
kehtestatud ohutusndudeid ja ta peab olema majandustegevuse registris registreeritud elektritod ettevotjana.

(8) Elektritoo nduded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .
§ 19. Elektritoo ettevotjale esitatavad nouded

(1) Elektritoo ettevotja peab:

1) valdama piisavaid vahendeid ja dokumentatsiooni elektritdo tegemiseks;

2) tagama, et elektritodd teeksid selleks piisava elektri- ja elektriohutusalase ettevalmistusega isikud,;

3) olema elektritdo juhiga voi kédesoleva seaduse § 14 16ikes 3 nimetatud juhul kdidukorraldajaga lepingulises
suhtes kéesoleva seaduse §-s 21 sétestatud kohustuste tditmiseks, vilja arvatud, kui fiilisilisest isikust elektritdo
ettevotja on ise elektritdd juht voi kdidukorraldaja;

4) dokumenteerima elektritdd tegemise ja konkreetsete elektritodde tegemiseks koostatud dokumentide
olemasolu korral jargima nendes esitatud ndudeid;

5) tagama kéesoleva seaduse §-s 21 loetletud kohustuste tditmise.

(2) Elektritoo ettevotja peab pérast elektritod tegemist veenduma modtmis- ja katsetustulemuste,
visuaalkontrolli ning elektriseadme voi -paigaldise dokumentatsiooni alusel, et elektriseade voi -paigaldis voi
tehtud elektritoo vastab kédesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud digusaktides sitestatud nduetele, ning
seda kirjalikult kinnitama.
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(3) Kui elektritdo ettevdtja tuvastab, et elektriseade voi -paigaldis ei vasta kdesolevas seaduses ja selle alusel
kehtestatud digusaktides sétestatud nduetele, peab ta sellest teatama isikule, kellele elektriseade voi -paigaldis
parast elektritoo tegemist iile antakse.

§ 20. Elektritoo juhile esitatavad nduded
(1) Elektritdo juht on isik, kes tagab elektritoo nduetekohasuse.

(2) Elektritoo juhil peavad olema erialane ettevalmistus, tookogemus elektritoo tegemisel ning teadmised
elektriseadmetest v3i -paigaldistest, nende ehitusest ja kasutamise ohutusnduetest ulatuses, mis tagab tema
juhitavate elektritdode ohutu tegemise.

(3) Elektritdo juhi vastavus kdesoleva paragrahvi 10ikes 2 sétestatud nouetele peab olema hinnatud ja tdendatud
kiesoleva seaduse 7. peatiikis sétestatud korras.

§ 21. Elektrit66 juhi kohustused

(1) Elektritdo juht on kohustatud tagama, et:

1) elektritdd tegemisel jargitaks digusaktides sétestatud ndudeid;

2) elektritdod teeksid selleks piisava erialase ettevalmistusega isikud;

3) elektriseade voi -paigaldis oleks pérast elektritoo tegemist kasutamiseks voi edasise t66 tegemiseks ohutu;
4) elektritdo kéigus toimunud dnnetusest, millega kaasnes tervisekahjustus voi muu raske tagajirg, teatataks
viivitamata Tehnilise Jirelevalve Ametile.
[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

(2) Elektritoo juht peab olema kittesaadav ohutuse tagamiseks ja riiklike jarelevalvetoimingute teostamisel.

6. peatikk
TEHNILINE KONTROLL

§ 22. Tehniline kontroll

(1) Elektripaigaldise tehniline kontroll kdesoleva seaduse tdhenduses on menetlus, mille kéigus:

1) hinnatakse visuaalkontrolli ja elektripaigaldise dokumentatsiooni, samuti labori modtmis- ja
katsetustulemuste alusel elektripaigaldise ning selle kdidu vastavust kéesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud
oigusaktide nouetele;

2) tdendatakse nduetekohasuse tunnistusega elektripaigaldise vastavust kdesoleva seaduse ja selle alusel
kehtestatud digusaktide nduetele.

(2) Kéesoleva paragrahvi 1dike 1 punktis 1 nimetatud modtmisi voib teha akrediteeritud voi mdodteseaduse
kohaselt erialaselt pddevaks hinnatud labor, mis on majandustegevuse registris mdote- ja teimilaborina
registreeritud.

§ 23. Tehnilise kontrolli teostaja pidevus

(1) Tehnilise kontrolli teostaja kdesoleva seaduse tdhenduses on A-, B- v3i C-tiilipi inspekteerimisasutuse
kriteeriumidele vastav inspekteerimisasutus lahtuvalt Eesti standardist EVS—EN ISO/IEC 17020.
Tehnilise kontrolli teostaja on ka majandustegevuse registris registreeritud elektritoo ettevotja, kelle
registreeringuandmetes on tehtud vastav mérge.

(2) A-tiilipi inspekteerimisasutuse sdltumatuse kriteeriumidele vastav tehnilise kontrolli teostaja voib tehnilist
kontrolli teha kdigis elektripaigaldistes vastavalt akrediteerimisulatusele.

(3) B-tiilipi inspekteerimisasutuse sdltumatuse kriteeriumidele vastav tehnilise kontrolli teostaja voib
teha tehnilist kontrolli enda v3i ema- voi tiitarettevotte valduses olevates elektripaigaldistes vastavalt
akrediteerimisulatusele.

(4) C-tiitipi inspekteerimisasutuse soltumatuse kriteeriumidele vastav tehnilise kontrolli teostaja voib

teha tehnilist kontrolli teise ja kolmanda liigi elektripaigaldistes vastavalt akrediteerimisulatusele. C-tiiiipi
inspekteerimisasutuse kriteeriumidele vastav tehnilise kontrolli teostaja ei voi teha kasutuselevotule eelnevat
tehnilist kontrolli oma ettevotte voi emaettevotte ehitatud, renoveeritud voi remonditud elektripaigaldises.

(5) Elektritoo ettevotja voib teha korralist tehnilist kontrolli kolmanda liigi elektripaigaldistes.

Elektriohutusseadus Leht7/15


https://www.riigiteataja.ee/akt/12892411

§ 24. Tehnilise kontrolli teostajale esitatavad nouded

(1) Tehnilist kontrolli voib teha majandustegevuse registris elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostajana
registreeritud ettevotja. Korralist tehnilist kontrolli voib elektritdd ettevotja teostada vastava mirke olemasolu
korral majandustegevuse registri registriandmetes.

(2) Tehnilise kontrolli teostaja peab:

1) olema vastavasisulises digussuhtes tehnilise kontrolli teostamiseks vajaliku ettevalmistuse, hariduse ja
kogemusega isikuga, vélja arvatud, kui fiiiisilisest isikust ettevdtjana tegutsev tehnilise kontrolli teostaja on ise
padev tehnilist kontrolli tegema;

2) valdama tehnilise kontrolli teostamise vahendeid;

3) olema soltumatu, asjatundlik ja erapooletu ning tegutsema mittediskrimineerivalt;

4) teavitama elektripaigaldise omanikku ja Tehnilise Jarelevalve Ametit tehnilise kontrolli kdigus tuvastatud
elektripaigaldisega seotud ohtudest inimesele, varale voi keskkonnale;

[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

5) edastama andmed elektripaigaldise kasutuselevotule eelneva tehnilise kontrolli ning esimese ja teise liigi
elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli kohta Tehnilise Jarelevalve Ametile kdesoleva seaduse §-st 27
tuleneva korra kohaselt;

[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

6) tagama elektripaigaldise tehnilistest niitajatest olenemata tehnilise kontrolli teenuse osutamise iihtse
hinnakirja alusel kogu Eesti Vabariigi territooriumil, kusjuures tehnilise kontrolli teenuse hind ei tohi oleneda
kontrollitava elektripaigaldise asukohast;

7) olema esimese voi teise liigi elektripaigaldise tehnilise kontrolli v3i kolmanda liigi elektripaigaldise
kasutuselevdtule eelneva tehnilise kontrolli teostamiseks akrediteeritud.

(3) A- ja C-tiiipi inspekteerimisasutuse kriteeriumidele vastaval tehnilise kontrolli teostajal peab kogu tehnilise
kontrolli teostajana tegutsemise aja jooksul olema kehtiv ja kdesoleva seaduse §-s 36 sitestatud tingimustele
vastav vastutuskindlustus.

(4) Tehnilise kontrolli teostaja akrediteerijale kohaldatakse toote nduetele vastavuse tdendamise seaduse §-s
14! sitestatut.

§ 25. Tehnilist kontrolli teostav tootaja

(1) Tehnilist kontrolli teostav td6taja peab:

1) olema vdrdluskontrolli kédigus hinnatud sobivaks teostama tehnilise kontrolli toiminguid ja tal peab olema
kontrollitava elektripaigaldise tehnilistele néitajatele vastav pddevustunnistus;

2) tundma elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta kdivaid digusakte, standardeid ja eeskirju
ning tehnilise kontrolli aluseid ja tal peavad olema piisavad kogemused elektripaigaldise tehnilise kontrolli
nouetekohaseks teostamiseks;

3) osalema perioodilistes vordluskontrollides ja toendama elektripaigaldise tehnilise kontrolli nGuetekohase
teostamise oskusi.

(2) Majandus- ja kommunikatsiooniminister voib kehtestada vordluskontrolli korra.
§ 26. Tehnilise kontrolli teostamine

(1) Tehniline kontroll tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevottu ning ettendhtud juhtudel
ja sagedusel pérast kasutuselevottu. Tehniline kontroll jaguneb kasutuselevotule eelnevaks, korraliseks ja
erakorraliseks tehniliseks kontrolliks.

(2) Erakorraline tehniline kontroll teostatakse, kui elektripaigaldise omanik, kasutaja voi kdidukorraldaja peab
seda ohutuse tagamiseks vajalikuks voi kui riikliku jarelevalve teostaja seda nduab.

(3) Erakorralise tehnilise kontrolli kulud kannab selle tellinud isik. Kui erakorralise tehnilise kontrolli tellijaks
on kéidukorraldaja, kannab kulud elektripaigaldise omanik. Kui elektripaigaldises tuvastatakse olulised
puudused, katab tehnilise kontrolli kulud elektripaigaldise nduetele vastavuse eest vastutav isik.

(4) Tehnilise kontrolli korra ja mahud ning korralise kontrolli juhud ja sageduse kehtestab majandus- ja
kommunikatsiooniminister .

§ 27. Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta andmete esitamine

(1) Tehnilise kontrolli teostaja esitab {ihe nddala jooksul pérast elektripaigaldise kasutuselevStule eelnevat
tehnilist kontrolli andmed nduetekohaseks tunnistatud elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta
Tehnilise Jarelevalve Ametile.

[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

(2) Tehnilise kontrolli teostaja esitab tihe kuu jooksul pérast esimese ja teise liigi elektripaigaldise korralist
tehnilist kontrolli andmed kontrollitud elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta Tehnilise Jarelevalve
Ametile.

[RT 12007, 66, 408- jSust. 01.01.2008]

Leht 8 /15 Elektriohutusseadus


https://www.riigiteataja.ee/akt/12892411
https://www.riigiteataja.ee/akt/12892411
https://www.riigiteataja.ee/akt/./dyn=13117533&id=12853806
https://www.riigiteataja.ee/akt/./dyn=13117533&id=12853806
https://www.riigiteataja.ee/akt/12892411
https://www.riigiteataja.ee/akt/12892411

(3) Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja esitamise korra kehtestab
majandus- ja kommunikatsiooniminister .

7. peatiukk
PERSONALI SERTIFITSEERIMINE

§ 28. Personali sertifitseerimine

(1) Personali sertifitseerimine ehk isiku nduetele vastavuse hindamine ja tdendamine kéesoleva seaduse
tadhenduses on menetlus, mille kdigus personali sertifitseerimise asutus hindab ja tdendab kirjalikult
padevustunnistuse véljastamisega ja hilisema jérelevalvega kdidukorraldaja, elektrit6d juhi voi tehnilist kontrolli
teostava tootaja vastavust nduetele.

(2) Personali sertifitseerimisel antakse isikule padevusklass to6tamiseks kdidukorraldajana, elektritoo juhina voi
tehnilist kontrolli teostava to6tajana, lahtudes elektriseadme voi -paigaldise nimipingest ja t6dde keerukusest.
Padevusklassi andmisel arvestatakse isiku haridust, tdokogemust ja elektriohutusalaseid teadmisi.

(3) Padevusklassid ning personali sertifitseerimise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .
§ 29. Jirelevalve sertifitseeritud isiku iile ja piddevustunnistuse kehtetuks tunnistamine

(1) Isik, kellele on viljastatud pddevustunnistus, peab alluma personali sertifitseerimise asutuse korraldatavale
perioodilisele jarelevalvele. Personali sertifitseerimise asutuse korraldatav jarelevalve voib hdlmata isiku
todalase tegevuse kohta esitatud kaebuste 1dbivaatamist voi erialastel tdienduskoolitustel osalemise hindamist.
Jarelevalve teostamise nduded ja isiku padevuse hindamise kriteeriumid kehtestatakse kéesoleva seaduse § 28
16ike 3 alusel.

(2) Kui kdesoleva paragrahvi 1oike 1 alusel teostatava jarelevalve kdigus tuvastatakse isiku mittevastavus
nduetele, voib personali sertifitseerimise asutus, arvestades asjaolude kaalukust, paddevustunnistuse kehtetuks
tunnistada voi sellel mérgitud padevuse ulatust piirata.

(3) Padevustunnistus tunnistatakse kehtetuks, kui:

1) isikut on kohustatud oma padevust uuesti hinnata laskma ning ta ei ole seda teinud kolme kuu jooksul sellise
kohustuse tekkimisest arvates;

2) padevuse uuel hindamisel selgub isiku mittevastavus paddevustunnistuse saamise nduetele;

3) isik ei tdida padevustunnistuse véljastanud isiku jarelevalvendudeid kolme kuu jooksul padevustunnistuse
kehtivuse peatamise hetkest arvates;

4) tuvastatakse, et pddevustunnistus saadi seoses pettuse, voltsingu vi ebadigete andmete esitamisega.

§ 30. Vilisriigis omandatud padevus

(1) Kui isik, kes soovib tootada kdidukorraldajana, elektritoo juhina vai tehnilist kontrolli teostava to6tajana, on
omandanud padevuse vilisriigis, ei kohaldata tema suhtes kdesoleva seaduse §-de 28 ja 29 ndudeid.

(2) Viilisriigis omandatud padevuse vastavust kdesoleva seaduse nduetele hindab ja tdendab personali
sertifitseerimise asutus valisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja selle alusel kehtestatud
oigusaktide alusel, arvestades kaesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

[RT 12008, 30, 191- jGust. 01.07.2008]

(3) Viilisriigis omandatud padevuse tunnustamise eest riigildivu ei tasuta. Vilisriigis omandatud padevuse
tunnustamise eest tasutakse personali sertifitseerimise asutusele vastavalt viimase hinnakirjale.

(4) [ Kehtetu — RT 12008, 30, 191- joust. 01.07.2008]
§ 31. Personali sertifitseerimise asutus

(1) Personali sertifitseerimise asutus peab:

1) olema registreeritud majandustegevuse registris personali sertifitseerimise asutusena (isiku nduetele
vastavuse tdendajana);

2) olema vastavasisulises digussuhtes personali sertifitseerimiseks vajaliku erialase ettevalmistuse, viljadppe ja
kogemusega isikutega;

3) valdama personali sertifitseerimise vahendeid;

4) olema sdltumatu, asjatundlik, erapooletu ja tegutsema mittediskrimineerivalt;

5) olema personali sertifitseerimise asutusena akrediteeritud.
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(2) Personali sertifitseerimise asutuse akrediteerijale kohaldatakse toote nduetele vastavuse toendamise seaduse
§-s 14! sitestatut.

(3) Personali sertifitseerimise ja vélisriigis omandatud padevuse tunnustamisega seonduva teenuse hinnad
peavad olema kulupdhised, ldbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning kujundatud selliselt, et nad kataksid
nimetatud teenustega seotud pdhjendatud kulutused ja tagaksid personali sertifitseerimise asutusele moistliku
kasumi.

B 8. peatiikk
ETTEVOTJA REGISTREERIMINE

§ 32. Registreerimistaotlus

(1) Isik, kes soovib tegutseda elektritdo ettevotjana, tehnilise kontrolli teostajana, modte- ja teimilaborina voi
personali sertifitseerimise asutusena (edaspidi ettevotja), esitab registreerimistaotluse majandustegevuse registri
registripidajale.

(2) Registreerimistaotluses peavad olema:

1) ettevotja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood voi isikukood vdi viimase puudumisel siinniaeg;

2) tegevusala (elektritdo tegemine, tehnilise kontrolli teostamine, mdote- ja teimilaborina tegutsemine voi
personali sertifitseerimine), millel soovitakse tegutseda;

3) elektritdo ettevotjana tegutsemise soovi korral elektrit6o juhi nimi, isikukood vi selle puudumisel siinniaeg,
padevuse ulatus, kontaktandmed ning nduetele vastavust tdendava dokumendi number, véljaandmise kuupiev,
viljaandja nimi ja kontaktandmed,

4) tehnilise kontrolli teostajana tegutsemise soovi korral ka info, millistele inspekteerimisasutuse sdltumatuse
kriteeriumidele isik vastab (A-, B- v&i C-tiiiipi tehnilise kontrolli teostaja) ja andmed tehnilist kontrolli
teostavate tootajate kohta;

5) kui elektrito ettevotja soovib teha kolmanda liigi elektripaigaldise korralist tehnilist kontrolli, siis mérge
korralise tehnilise kontrolli teenuse pakkumise kohta ning andmed tehnilist kontrolli teostavate to6tajate kohta;

6) A- vdi C-tiilipi tehnilise kontrolli teostajana tegutsemise soovi korral vastutuskindlustuslepingu kehtivusaeg
ja kindlustussumma ning kindlustust tdendava dokumendi viljastanud kindlustusandja nimi, registrikood ja
kontaktandmed;

7) modte- ja teimilaborina tegutsemise soovi korral andmed akrediteeringu voi mooteseaduse alusel hindamise
kohta ning mdotetdid tegevate tootajate kohta;

8) akrediteeringu olemasolu korral akrediteerimistunnistuse number, akrediteerimisulatus ja teave, kes on
ettevotja akrediteerinud,

9) registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

(3) Elektritoo ettevdtjana tegutsemise soovi korral esitab isik tdpsustatud andmed tegevusala kohta.

(4) Euroopa Majanduspiirkonna litkmesriigist Eestisse ajutiselt elektritood tegema asuv ettevdtja esitab
majandustegevuse registris registreerimiseks taotluse. Registreerimistaotluses peavad olema:

1) ettevotja nimi, kontaktandmed asukohariigis ja Eestis, registrikood voi isikukood;

2) ajavahemik, mille jooksul elektritddd tehakse voi kui elektritdo tegemine seondub konkreetse objektiga, siis
selgitused ka objekti asukoha ja t60 eeldatava 1opuaja kohta;

3) kui péritoluriigis on elektritdo tegemine reguleeritud ja elektrit6o tegemise diguse kohta véljastatakse
ettevatjale tegevusluba vai on kehtestatud muu ndue (nditeks registreering), mille tditmine tagab tegevusdiguse
saamise, siis péritoluriigis elektritdo tegemise digust tdendava dokumendi véljaandja kinnitatud koopia sellest
dokumendist;

4) kui péritoluriigis ei ole elektritdd tegemine reguleeritud, siis ka kinnitus, et ettevotja on péritoluriigis
elektritood teinud vahemalt kaks aastat viimase kiimne aasta jooksul;

5) registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

§ 33. Registreerimismenetlus ja registriandmed

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses sitestatut, arvestades
kéesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sitestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevotja
kohta kéesoleva seaduse § 32 16ike 2 punktides 2—8 ja 16ike 4 punktis 2 nimetatud andmed, kdesoleva seaduse §-
s 40 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sétestatud andmed.
[RT 12008, 22, 149- jSust. 20.06.2008]

§ 34. Registreerimisest keeldumine

Registreerimisest keeldutakse majandustegevuse registri seaduses sitestatud alustel voi kui ettevdtja
registreering on eelnenud 60 pieva jooksul kdesoleva seaduse §-s 41 nimetatud otsuse alusel kustutatud.
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§ 35. Registreeringu kustutamine

(1) Registreering kustutatakse majandustegevuse registri seaduses sitestatud alustel voi kédesoleva seaduse §-s
41 nimetatud otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tdhtaja moddumisel, kui otsust ei vaidlustatud, voi kui
otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jousse jatnud kohtuotsuse joustumise péevast arvates.

(2) Registreeringu kustutamise korral peab tehnilise kontrolli teostaja ning isiku nduetele vastavuse

hindaja ja tdendaja kogu oma tehnilise kontrolli voi isiku nduetele vastavuse hindamise ja tdendamise alase
dokumentatsiooni iile andma Tehnilise Jarelevalve Ametile {ihe kuu jooksul registreeringu kustutamise péevast
arvates.

[RT 12007, 66, 408- jSust. 01.01.2008]

§ 36. Vastutuskindlustus

Ettevotjal, kes soovib tegutseda A- voi C-tiiiipi tehnilise kontrolli teostajana, ja isikul, kes soovib tegutseda
teavitatud asutusena, peab olema vastutuskindlustus kindlustussumma ulatuses, mis:

1) tagab tehnilise kontrolli teostajana voi teavitatud asutusena tegutsemisel kolmandale isikule tekkida vdiva
kogu kahju hiivitamise;

2) on vdhemalt 500 000 krooni.

9. peatiikk
RIIKLIK JARELEVALVE

§ 37. Riikliku jirelevalve teostaja

(1) Kéesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud digusaktides sitestatud nduete tditmise iile teostab riiklikku
jarelevalvet Tehnilise Jarelevalve Amet (edaspidi amet).
[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

(2) Elektripaigaldise nduetele vastavuse iile teostavad oma padevuse piires jarelevalvet ka T66inspektsioon ja
paisteseaduse alusel riiklikku tuleohutusjérelevalvet tegevad asutused.

§ 38. Ameti pidevus
[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

(1) Ameti padevusse kuulub:

[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

1) jarelevalve turule lastud elektriseadme nduetele vastavuse iile (turujarelevalve);

2) jarelevalve elektripaigaldise ehitamise, kasutusele votmise ja kasutamise, elektripaigaldise kédidu ning
elektritdo tegemise vastavuse iile kidesolevas seaduses voi selle alusel kehtestatud digusaktides sétestatud
nouetele;

3) jarelevalve teavitatud asutuse ja ettevotja suhtes kéesolevas seaduses voi selle alusel kehtestatud digusaktides
sétestatud nduete jargimise ile;

4) elektriseadme vai -paigaldisega toimunud avarii v3i dnnetuse tekkepohjuste véljaselgitamine;

5) elektriseadme turule laskmise keelamine ajaks, mis on vajalik selle nouetele vastavuse kontrollimiseks,
samuti ndude esitamine ohtlikuks osutunud ning nduetele mittevastava elektriseadme turult eemaldamiseks ja
elektriscadme voi -paigaldise kasutamise peatamiseks;

6) ettekirjutuste ja otsuste tegemine;

7) registriandmete kontroll.

(2) Ameti peadirektor v3ib jarelevalvekiisimuste lahendamiseks moodustada ekspertide komisjone.
[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

(3) Ametil on digus nduda kooskdlas Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiivi 2004/108/EU, mis kisitleb
liikkmesriikide elektromagnetilise tihilduvuse alaste 6igusaktide tihtlustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks
direktiiv 89/336/EMU (ELT L 390, 31.12.2004, 1k 24-37), artikliga 4 jargmiste elektrisecadmete voi -paigaldiste
kasutusele votmist voi kasutamist kisitlevate erimeetmete rakendamist:

[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

1) meetmed, mille eesmérk on lahendada tekkinud v&i prognoositav elektromagnetilise {ihilduvuse probleem;

2) ohutuse huvides voetavad meetmed, mille eesmérk on kaitsta iildkasutatavaid telekommunikatsioonivorke
vOi vastuvotu- voi saatejaamu, kui neid kasutatakse ohutuse huvides tépselt madratud olukordades.

(4) Kui riikliku jérelevalve kdigus tuvastatakse, et kdidukorraldaja, elektritoo juht voi tehnilist kontrolli teostav
todtaja on rikkunud kéidukorraldusele, elektritodle voi tehnilisele kontrollile kdesoleva seadusega kehtestatud
ndudeid ja sellega pohjustanud inimesele, varale voi keskkonnale ohu tekkimise, voib ameti peadirektor voi
viimase volitatud ametiisik sdltuvalt rikkumise raskusest ja lisaks muude kdesolevast seadusest tulenevate
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sanktsioonide rakendamisele peatada kaidukorraldaja, elektrit66 juhi voi tehnilist kontrolli teostava todtaja
padevustunnistuse kehtivuse kuni tiheks aastaks. Padevustunnistuse kehtivuse peatamise téhtaja 1dppemisel
tuleb selle kehtivuse taastamiseks teha uus padevuseksam vastavalt kdesoleva seaduse § 29 1oike 3 punktile 1.
[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

§ 39. Riiklikku jirelevalvet teostava ametiisiku digused ja kohustused

(1) Riiklikku jérelevalvet teostaval ametiisikul on Gigus:

1) kontrollida digusaktide nduete tditmist takistamatult ja ette teatamata;

2) siseneda jérelevalve teostamise eesmirgil elektriseadme voi -paigaldise valmistamis-, paigaldus-, kasutus-,
remondi-, ehitus-, hooldus-, ladustamis- ja miiligikohta, samuti teavitatud asutuse, tehnilise kontrolli teostaja
ja personali sertifitseerimise asutuse ruumidesse nimetatud objektide valdajate teadmisel, andes valdajale voi
tema esindajale viimaluse viibida valdusse sisenemise juures. Valdaja teadmiseta ja juuresviibimise voimaluse
andmiseta voib nimetatud objektidele siseneda iiksnes siis, kui see on vajalik vahetu ohu viljaselgitamiseks voi
torjumiseks;

3) saada elektriseadme voi -paigaldise omanikult ja valdajalt, kdidukorraldajalt, tootjalt, turule laskjalt,
paigaldajalt, elektritdd ettevotjalt, tehnilise kontrolli teostajalt, personali sertifitseerimise asutuselt ning
teavitatud asutuselt jarelevalve teostamiseks vajalikku teavet, tutvuda asjakohaste dokumentide v3i nende
koopiatega ning saada nendest drakirju;

4) teha ettekirjutusi.

(2) Ameti peadirektoril vdi tema volitatud ametiisikul on kéesoleva seaduse alusel digus ameti piddevusse
kuuluvates kiisimustes kohustada elektriseadme tootjat, elektriscadme turule laskjat voi elektritoo ettevotjat

teatama avalikkusele tekkinud ohtudest v4i edastada selline teade tootja, turule laskja voi elektritoo ettevatja
kulul.

[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]
(3) Riiklikku jarelevalvet teostav ametiisik peab oma todiilesannete tiitmisel esitama ametitdendi.

(4) Riiklikku jarelevalvet teostav ametiisik peab tagama talle teatavaks saanud &ri- ja tehnikateabe
konfidentsiaalsuse, kui seadus ei nie ette selle avaldamist.

§ 40. Ettekirjutus

(1) Kéesoleva seaduse voi selle alusel kehtestatud digusaktide nduete rikkumise 1dpetamiseks, sealhulgas
nduetele mittevastava elektriseadme voi -paigaldise kasutamise, elektritoo tegemise, tehnilise kontrolli voi
personali sertifitseerimise peatamiseks, teeb riiklikku jarelevalvet teostav ametiisik ettekirjutuse, milles:

1) juhib tdhelepanu digusrikkumisele ja esitab noude selle 16petamiseks;

2) esitab vajaduse korral ndude digusrikkumisega seotud tegevuse osaliseks voi tdielikuks peatamiseks voi

3) kohustab tegema tegevuse diguspéraseks jatkamiseks ja dnnetuste véltimiseks vajalikke toiminguid.

(2) Ettekirjutuses mérgitakse vdhemalt:

1) ettekirjutuse tegemise aeg ja koht;

2) ettekirjutuse teinud ametiisiku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi;

3) isik, kellele ettekirjutus on tehtud,

4) ettekirjutuse tegemise asjaolud;

5) digusakti sétted, mida on rikkunud isik, kelle suhtes ettekirjutus on tehtud;
6) ndue digusrikkumise 1opetamiseks voi kohustuse tditmiseks;

7) ettekirjutuse tditmise tihtaeg;

8) mirge ettekirjutuse vaidlustamise véimaluse, tdhtaja ja korra kohta.

(3) Kui ettekirjutus tehti ettevotjale, kes on registreeritud majandustegevuse registris, kannab amet andmed
ettekirjutuse kohta majandustegevuse registrisse vastavalt majandustegevuse registri seaduses sétestatule.
[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

(4) Ettekirjutuse tiitmata jatmise korral v3ib riiklikku jérelevalvet teostav ametiisik rakendada sunnivahendit
asendustiitmise ja sunniraha seaduses sitestatud korras. Sunniraha ilemmaér on 30 000 krooni.

(5) Ettekirjutus tehakse isikule teatavaks ning antakse kétte allkirja vastu vdi saadetakse posti teel
véljastusteatega kahe toopéeva jooksul ettekirjutuse tegemise paevast arvates.

§ 41. Otsus

(1) Ameti peadirektoril voi tema volitatud ametiisikul on digus teha majandustegevuse registrisse kantud
ettevotja kohta majandustegevuse registrist kustutamise otsus jargmistel juhtudel:

[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

1) ettekirjutuse korduva tditmata jatmise korral;

2) kui ettevdtja ei vasta sellel tegevusalal tegutsemise nduetele.

(2) Otsuses maérgitakse:

1) otsuse tegemise aeg ja koht;
2) otsuse sisu ja oiguslik alus;
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3) mirge otsuse vaidlustamise voimaluse, tdhtaja ja korra kohta;
4) otsuse teinud ametiisiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus.

(3) Otsus tehakse isikule teatavaks ning antakse kitte allkirja vastu voi saadetakse posti teel véljastusteatega
kahe toopieva jooksul otsuse tegemise péevast arvates.

§ 42. Ettekirjutuse ja toimingu vaidlustamine

(1) Ameti ametiisiku ettekirjutuse voi toiminguga mittendustumise korral on digus esitada kirjalik vaie ameti
peadirektorile kiimne toopédeva jooksul ettekirjutusest voi toimingust teadasaamise péevast arvates.
26.01.2012 11:14
Loike teksti sisse viidud RT 12007, 66, 408 avaldatud muutmine. Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 10 1dige 4.
[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

(2) Vaiet ei saa esitada ameti peadirektori haldusakti voi toimingu peale.
[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

(3) Vaide esitamine ei vota kohustust téita ettekirjutus.

(4) Ameti peadirektor vaatab vaide 14bi ja teeb otsuse 14 tddpdeva jooksul vaide esitamise pievast arvates.
[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

(5) Ameti peadirektori otsus tehakse vaide esitajale teatavaks ning antakse kétte allkirja vastu vdi saadetakse
posti teel vdljastusteatega kahe toGpdeva jooksul otsuse tegemise paevast arvates.
[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

§ 43. Nouetele vastavuse kontrollimine

(1) Ametil on riikliku jérelevalve kéigus digus:

[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

1) votta diglase tasu eest elektriseadme tootjalt voi elektriseadme turule laskjalt vajalik kogus turule lastavaid
elektriseadmeid nende nouetele vastavuse kontrollimiseks;

2) kontrollida elektriseadme voi -paigaldise nduetele vastavust;

3) tellida pohjendatud juhtudel elektriseadme voi -paigaldise nduetele vastavuse kontrollimiseks
hindamisteenus.

(2) Nouetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse kulud kannab amet.
[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

(3) Kui tuvastatakse, et:

1) elektriseade ei vasta kehtestatud nduetele, peab selle tootja voi turule laskja tagastama ametile kéesoleva
paragrahvi 15ike 1 punktis 1 sétestatud tasu ja hiivitama nduetele vastavuse kontrollimiseks tellitud
hindamisteenuse dokumentaalselt tdendatud kulud;

[RT 12007, 66, 408- jdust. 01.01.2008]

2) elektripaigaldis ei vasta kehtestatud nouetele, on Tehnilise Jarelevalve Ametil digus elektripaigaldise
nduetele vastavuse eest vastutavalt isikult nduda elektripaigaldise nduetele vastavuse kontrollimiseks tellitud
hindamisteenuse dokumentaalselt tdendatud kulude hiivitamist.

[RT 12007, 66, 408- joust. 01.01.2008]

10. peatiikk
VASTUTUS

§ 44. Elektriseadme ja -paigaldise turule laskmise nouete rikkumine

(1) Elektriseadme voi -paigaldise turule laskmise nduete rikkumise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviiihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 45. Elektriseadme ja -paigaldise kasutusele votmise ja kasutamise nduete rikkumine

(1) Elektriseadme voi -paigaldise kasutusele votmise nduete voi kasutamise nduete rikkumise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahvitihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
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karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 46. Tegevus elektripaigaldise kaitsevoondis elektripaigaldise omaniku loata

(1) Elektripaigaldise kaitsevoondis elektripaigaldise omaniku loata tegevuse eest, mis pohjustas avarii,
avariiohtliku olukorra vo6i ohustas voi kahjustas elektripaigaldist, —

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahvitihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 47. Elektritoo nouete rikkumine

(1) Elektritoo tegemise nduete rikkumise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviiihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 48. Tehnilise kontrolli ja personali sertifitseerimise nouete rikkumine

(1) Tehnilise kontrolli v&i personali sertifitseerimise nduete rikkumise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviihikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 49. Menetlus

(1) Kéesoleva seaduse §-des 4448 sitestatud vadrtegude menetlemisele kohaldatakse karistusseadustiku tildosa
ja vairteomenetluse seadustiku sétteid.

(2) Kéesoleva seaduse §-des 4448 sitestatud vadrtegude kohtuviline menetleja on Tehnilise Jarelevalve Amet.
[RT 12007, 66, 408- jdust. 01.01.2008]

11. peatiikk
RAKENDUSSATTED

§ 50. Uleminekusitted

(1) Enne kédesoleva seaduse joustumist turule lastud elektriseade voi -paigaldis peab olema ohutu ja vastama
vihemalt selle ehitamise voi kasutusele votmise ajal kehtinud nduetele.

(2) Kui vorguettevotjal ei ole tehnilistel pohjustel voimalik tutvuda Tehnilise Jarelevalve Ameti juures asuva
andmekogu andmetega vastavalt kdesoleva seaduse § 11 13ikele 3, siis voib ta elektripaigaldise kasutusele
votmiseks pingestada kdesoleva seaduse § 11 15ikes 2 nimetatud andmetega teatise ja tehnilise kontrolli teostaja
véljastatud nduetekohasuse tunnistuse alusel.

[RT 12007, 66, 408- jSust. 01.01.2008]

(3) Kuni 2009. aasta 20. juulini vdib turule lasta vdi kasutusele vdtta ka ndukogu direktiivi 89/336/EMU
elektromagnetilist tihilduvust késitlevate litkkmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta (EUT L 139, 23.05.1989,
Ik 19-26) nduetele vastavaid elektriseadmeid ja -paigaldisi.

(4) Ettevdtjad, kes on registreeritud majandustegevuse registris elektritoo ettevotjana voi elektripaigaldise
tehnilist kontrolli teostava ettevdtjana, viivad oma registriandmed kdesoleva seaduse nduetega kooskdlla aasta
jooksul kédesoleva seaduse joustumisest arvates.

(5) Kédesoleva seaduse §-st 25 tulenevat kohustust osaleda vordluskontrollides rakendatakse § 25 16ike 2 alusel
kehtestatavas digusaktis sdtestatavast tihtajast arvates.

[RT 12008, 22, 149- jSust. 20.06.2008]
§ 51-54. [Kéesolevast tekstist vélja jaetud]
§ 55. Elektriohutusseaduse kehtetuks tunnistamine

Elektriohutusseadus tunnistatakse kehtetuks.

§ 56. Seaduse joustumine

(1) Kéesolev seadus joustub 2007. aasta 20. juulil.
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(2) Kéesoleva seaduse § 52 joustub Riigi Teatajas avaldamisele jargneval péeval.

1Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2004/108/EU, mis kasitleb elektromagnetilise iihilduvuse alaste
litkkmesriikide digusaktide iihtlustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 89/336/EMU (ELT L 390,
31.12.2004, 1k 24-37); .

Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2006/95/EU teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid
kasitlevate liikkmesriikide 6igusaktide tihtlustamise kohta (ELT L 374, 27.12.2006, 1k 10-19).
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