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VEEKOGUSSE JUHITAVA HEITVEE PH VÕI OHTLIKE AINETE SISALDUSE PIIRVÄÄRTUSED

Reostusnäitaja (heitvee pH või ohtlikud ained) CAS-nr1 Mõõtühik Piirväärtus

Vesinikioonide minimaalne sisaldus vees, (pHmin ) pH-ühik 6,0

Vesinikioonide maksimaalne sisaldus vees (pHmax ) pH-ühik 9,0

Elavhõbeda sisaldus mg/l 0,05

Hõbeda sisaldus mg/l 0,2

Kaadmiumi sisaldus mg/l 0,2

Üldkroomi sisaldus mg/l 0,5

Kroomiühendite, Cr(VI) sisaldus mg/l 0,1

Vase sisaldus mg/l 2,0

Plii  sisaldus mg/l 0,5

Nikli sisaldus mg/l 1,0

Tsingi sisaldus mg/l 2,0

Tina sisaldus mg/l 0,5

Antimoni sisaldus mg/l 0,5

Fluori sisaldus mg/l 3,0

Tsüaniidide sisaldus mg/l 0,2

Arseeni sisaldus mg/l 0,2

Adsorbeeritavate halogeenorgaaniliste ühendite (AOX) sisaldus mg/l 1,0

Süsiniktetrakloriidi sisaldus 56-23-5 mg/l 1,5

DDT ja selle derivaatide sisaldus 50-29-3 µg/l 0,05

Pentaklorofenooli sisaldus 87-86-5 µg/l 0,2

Driinid sh:
Aldriini sisaldus
Dieldriini sisaldus
Endriini sisaldus

309-00-2
60-57-1
72-20-8

µg/l
µg/l
µg/l

0,05
0,05
0,05

Isodriini sisaldus 465-73-6 mg/l 0,002

Heksaklorobenseeni sisaldus 118-74-1 µg/l 5

Heksaklorobutadieeni sisaldus 87-68-3 mg/l 1

Triklorometaani (kloroform) sisaldus 67-66-3 mg/l 1

1,2-dikloroetaani sisaldus 107-06-2 µg/l 3

Trikloroetüleeni sisaldus 79-01-6 mg/l 0,1

Tetrakloroetüleeni sisaldus
(perkloroetüleen)

127-18-4 mg/l 0,1

Triklorobenseeni sisaldus (isomeeride summa)
1,2,3 – TCB sisaldus
1,2,4 – TCB sisaldus
1,3,5 – TCB sisaldus

87-61-6
120-82-1
108-70-3

mg/l 0,05

Heksaklorotsükloheksaani sisaldus
Lindaani sisaldus

608-73-1
58-89-9

µg/l
mg/l

1
2,0



Polükloreeritud bifenüülide, PCB sisaldus µg/l 0,05

Polükloreeritud terfenüülide, PCT sisaldus µg/l 0,05

Polüaromaatsete süsivesinike (PAH) sisaldus
kokku

mg/l 0,01

1 CAS-number on Chemical Abstracts Service infoteenistuse keemiliste ainete loetelu number.


