Siseministri 30. augusti 2010. a médruse nr 42
«Nouded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisiisteemile ja
ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi
tulekahjuteade juhtida Héirekeskusesse»

lisa 3
Tabel — ehitised, kus tuleb juhtida automaatse
tulekahjusignalisatsioonisiisteemi teated
Haiirekeskusesse
Ehitise kasutusviis Ehitist iseloomustavad néaitajad
kasutajate arv | korruselisus pindala
Majutushooned > 100
Ravi- ja hooldusasutused > 50
Kogunemishooned 300
Biiroohooned >4
To0stus- ja laohooned > 1500 m* *

* — chitised, millele on td0stus- ja laohoone asjakohase normi alusel paigaldatud automaatne
tulekahjusignalisatsioonisiisteem



