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PLAHVATUSOHTLIKUS KESKKONNAS ASUVATE TÖÖKOHTADE 
KLASSIFIKATSIOON  

Tsoon 0  Koht, kus tuleohtlike ainete ja õhu segust koosnev plahvatusohtlik keskkond 
esineb gaasi, auru või uduna alaliselt, pikka aega või sageli.  

Tsoon 1  Koht, kus tuleohtlike ainete ja õhu segust koosnev plahvatusohtlik keskkond gaasi, 
auru või uduna võib, seadmete kasutamisel ettenähtud otstarbel ja parameetrite 
piires, tekkida juhuslikult.  

Tsoon 2  Koht, kus tuleohtlike ainete ja õhu segust koosneva plahvatusohtliku keskkonna 
tekkimine gaasi, auru või uduna, seadmete kasutamisel ettenähtud otstarbel ja 
parameetrite piires, on vähetõenäoline või kui plahvatusohtlik keskkond tekib, 
siis kestab see ainult lühikest aega.  

Tsoon 20  Koht, kus põleva tolmu ja õhu segust koosnev plahvatusohtlik keskkond pilvena 
esineb pidevalt, pikka aega või sageli.  

Tsoon 21  Koht, kus põleva tolmu ja õhu segust koosnev plahvatusohtlik keskkond pilvena 
võib, seadmete kasutamisel ettenähtud otstarbel ja parameetrite piires, tekkida 
juhuslikult.  

Tsoon 22  Koht, kus põleva tolmu ja õhu segust koosneva plahvatusohtliku keskkonna 
tekkimine pilvena, seadmete kasutamisel ettenähtud otstarbel ja parameetrite 
piires, on vähetõenäoline või kui plahvatusohtlik keskkond tekib, siis kestab see 
ainult lühikest aega.  
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