
 KINNITATUD 

Siseministri 30.03.2017 määrusega nr 1-1/17 

„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja 

nõuded tuletõrje veevarustusele“ 

LISA 5 

HOONE TULETÕKKESEKTSIOONI 

PIIRPINDALA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 5–8-korruselises hoones on tuletõkkesektsiooni piirpindala 600 m
2
. 

 

 

Hoone tuletuleohutusklass  

TP1 TP2 TP3  

II kasutusviis  1600 m
2
 1600 m

2
 800 m

2
 

III kasutusviis 800 m
2
 800 m

2
 400 m

2
 

IV kasutusviis 2400 m
2
 1600 m

2
 800 m

2
 

V kasutusviis 2400 m
2
 1600 m

2
* 800 m

2
 

VI ja VII kasutusviis  Asjakohase standardi järgi 

Pööningud 800 m
2
 800 m

2
 400 m

2 
 

Keldrid 800 m
2
 800 m

2
  400 m

2
  


