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Kaltsium 111,7 mg/l Ca | ISO 6058%
Kloriidid 38,1 mg/l Cl ISO 9297%
Fluoriidid 0,4 mg/l GOST 4380-81%
Uldraud 83 ngfl IS0 6332
Ammoonium 0,04 mg/l NH, § SFS 3032
Nitritid 0,007 mg/l NG, { IS0 6777
Nitraadid <0,2 mg/l NO; | IS0 7890-3
Sulfaadid 70 mg/t SO, | Hach 8051*
Elektrijubtivus 750 1tS/em 20 | EVS-EN 27888
°C
Higusus <0,7 NHU EVS-EN ISO 7027
Lahna sensoorne 0 palli NMKL 183* Hindamisskaala: 0- puudub; 1-
analiiiis vaevumiirgatav; 2- ndrk; 3- selgelt méirgatay; 4- tugev
pH 7.3 pH-ithik | EVS-ENISO 10523
Oksiideeritavus 1,3 mg/l O, SFS 3036
{PHT)
Virvus 6 Pt-Co EVS ENISO 7887
ithik
Uldkaredus 7,9 mg-ekvil | 18O 6059
Magneesium 28,3 mg/l arvutuslik*
Vesinikkarbonaat 442 mg/l EVS-EN ISO 9963-1%
(HCO3) HCO,

Mirkused: Analiitisi tulemused kehtivad analiliisiks toodud proovide kohta.
Katseprotokolli ei tohi esitada osade kaupa fabori kirjaliku loata,
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Mangaan 0,5 pg/l SK [J 66 AAS glamt
Naatrium 21 mg/l 5K~TI-65 AAS leck
Kaalium 8.1 mg/i 5K-TJ-65 AAS leek
Mirkused: Analiiiisi tulemused kehtivad analiitisiks toodud proovide kohta.
Katseprotokolli ef tohi esitada osade kaupa labori kirjaliku loata.
Instrumentaalanaliiiisi osakonna c/;o Gerli Karina -
peaspetsialist R 1
¢ Koopia: “| endel.acg@salirevesi.ce
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Intestinaalsete enterokokklde mﬁﬁramme BV-enterok EVS-EN ISO 7899-2 cf/100 mi
Mikroorganismide arv 22°C BV-heter22 EVS-EN ISO 6222 cfi/ml
Coli-laadsed bakterid vees BV-colilaad EVS-EN ISO 9308-1 cfu/100 ml
Escherichia coli vees BV-Ecoli EVS-EN ISO 9308-1 cfu/100 ml
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Tulemused kehtivad analiitlsiks toodud proovide kohta,
Katseprotokolli ei tohi esitada osade kaupa labori kirjaliku loata.
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