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Kuresséére Veevirk AS

Pikk 23, Kuressaare linn 45331514

93819 Saarcmaa

1 uhu vald,

“Joogiveeallika kontroll, P

( ' 1 Endel Aeg/- 04.10,2017 12:30
04.10.2017 enesekontroll
£4.10.2017-05.10.2017
KATSETULEMUSED
Kaltsium 73,6 mg/l Ca | ISO 6058*
Kloriidid 29,6 mg/l Cl 180 9297*
Fluoriidid 0,50 mg/l GOST 4386-81*
Uldraud 440 ng/l 180 6332
Ammoonium 0,07 mg/l NH, | SFS 3032
Nitritid <0,006 mg/l NO, | IS0 6777
Nitraadid 1,3 mg/l NO; | 180 7890-3
Sulfaadid 80 mg/l 8O, | Hach 8051*
Elektrijultivus 754 pS/em 20 | EVS-EN 27888
°C
( ;| Higusus 2,8 NHU EVS-EN ISO 7027
' Léhna sensoorne 0 palli NMKL 183* Hindamisskaala: 0- puedub; -
anallitis vaevamiirgatav; 2- ndrk; 3- selgelt mirgatav; 4- tugev
pH 7,7 pH-iihik | EVS-EN IS0 10523
Okstideeritavus 2.2 mgi O, SFS 3036
(PHT)
Virvus 7 Pt-Co EVS EN ISO 7887*
ithik
Uldkaredus 6.2 me-ckv/l | ISO 6059
Magneesium 30,7 mg/l arvutushik*
Vesinikkarbonaat 417 mg/l EVS-EN ISO 9963-1*
(HCO3) HCO;

Mirkused: Anatiliisi tulemused kehtivad analiliisiks toodud proovide kohta.
Katseprotokolli ei tohi esitada osade kaupa labori kirjaliku loata.
* meetod ei ole akrediteeritud ~
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Analiliiside tellija

Kuressaare Vi eevatk AS
Postiaadress . :

"Saatedokumendl m

Pikk 23, Kuressaare finn
93819 Saaremaa

- Telefoni nr. 4533514

Faxni

Uuritav.materjal -

Vesi

21 Joogl\.'ee.all.ika kontroll |

Piiri kiila, Muhu vald, Pnu puulkaevpumpla
Propvi vitja:- “5 4 Bndel Aeg “Saabumise kuupaev o 06.10.2017
'P100v1vﬁtu kuup%icv/kellaaeg 04.10.2017 Uurimise ecsmiirk - 1 enesekontroil

Ulirimise kuupaev(ad) 10.10,-11.10.2017

KATSETULEMUSED — _ _
" Uuritav niitaja 7 Proovi nr/tunniskood -+ 5| - Uhi L Meetnd
Mangaan 3,2 pefl SK TI-66 AAS glaﬁtt
Naatrium 64 mg/l SKE-TJ-65 AAS leek
Kaalium 11 mg/t SK-T3-65 AAS leck
Mirkused: Analiitisi tulemused kehtivad anatétilsiks toodud proovide kohta.

Katseprotokolli ei tohi esitada osade kaupa labori kirjaliku loata,
Instrumentaalanaliiisi osakonna .. Guido Aus
‘juhataja asetimja e A =
'Koopla 1 endel.acgfsaarevesi.ce
Kreutzwaldi 30 Tel. 738 6107 Faks 738 6102 Reg. nr. 70000065
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NR. SA1702199-BT _ - - __ viiljastamise kuupiley: _09.10.2017 _
T R R e G S
Kuressaare Veevark AS Orlssaare osakond
Poslmaaress L e Saatedokumendi nr. B
Pikk 23, Kuressaare Finn Faksinr. =
93819 Saaremaa “Telefoninr;| 4533514

77Pll_l‘l puurkaev, ._i:’ilrl. ktila, Muhu {faid, Saaremaa ' __ _
“Prooviyotu kuupiev | 04.10.2017 ‘Saabuniise kuﬁpm -] 04.10.2017 12:30
k | 04,10, 2017—07 10, 2017 - Uurimise eesméuk enesekontroll 7

- Prooy o Prooviliilc = Toote nimetus - '
' i Joogivesi Joogiveeallika kontroll Piiri puurkaev le kula Muhu
vald
Analiifis. o e Analiliisikood Meetod | o Uhik .
Intestinaalsete enterokokkide médramine | BV-enterok EVS-EN ISO 7899-2 cfi/ 100 mi
Mikroorganismide arv 22°C BV-heter22 EVS-EN 180 6222 cfu/m!
Coli-laadsed bakterid vees BV-colilaad EVS-EN 180 9308-1 cfi/ 100 m!
Escherichia coli vees BV-Ecoli EVS-EN ISO 9308-1 ¢fia/100 mi
TULEMUSED:
. ..é.V-enterok — B'.\./-h.eter22 . BV-coﬁlaad BV-Ecoli l
1 0 0 0 0
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Tulemused kehtivad analiiisiks toodud proovide kohta.
Katseprotokolli ¢i tohi esitada osade kaupa labori kirjaliku loata.




