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Eluruumi soojusenergia teenustasu arvutus, 

kui küttekehadel puuduvad soojusenergia 

reguleerimise seadmed 

 

 

 

1. Soojusenergia jaotamine, kui ei mõõdeta tarbitavat sooja vett. 

1.1 Veearvestitega eluruumis tarbitud sooja vee soojusenergia maksumus määratakse: 

  Httlp kvsvsv

i

sv

i  310163,1  [eurot]  (1) 

kus: 

pi

sv -i-eluruumis tarbitud sooja vee soojusenergia maksumus, 

i

svl -i-eluruumis sooja vee trassil oleva arvesti järgi arvutatud vee hulk kuus (m3), 

svt   -sooja vee väljumistemperatuur (°C), 

kvt   -külma vee temperatuur (°C), 

i     -(1…..,n)-veearvestiga eluruumid,  

H  -soojatootja poolt väljastatava soojusenergia müügihind (eurot/MWh). 

Kui soojaveeboilerisse siseneva ja väljuva vee temperatuure ei mõõdeta, siis kooskõlas 

soojusvarustuse kulude arvestamise ja jaotamise metoodikaga loetakse sooja vee 

väljumistemperatuuriks +55C, soojaveeboilerisse siseneva vee temperatuuriks talvekuudel 

+5C, suvekuudel puurkaevu vee puhul +5C, veepuhastusjaama vee puhul +15C. 

Nendel tingimustel saab valemit (1) avaldada kujul: 

Hlp sv

i

sv

i  05815,0  [eurot]  (1a) 

(talvekuudel, s.o oktoober-aprill), 

Hlp sv

i

sv

i  04652,0  [eurot]  (1b) 

(suvekuudel, s.o mai-september). 

1.2 Veearvestiteta eluruumide sooja vee tariifi määramine. 

   


 
n

i

sv

i

kvsvsv

m lttQ
1

310163,1  [MWh],  (2) 

kus 

sv

mQ -veemõõturitega eluruumides tarbitud sooja vee soojusenergia,  



sooja- ja külmavee temperatuuride mittemõõtmisel: 

  sv

n

i

i

sv

m lQ 



1

04652,005815,0  [MWh].  (2a) 

Veearvestiteta eluruumides tarbitud sooja vee soojusenergia arvutatakse: 

    
















 



 kllLttQ
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i

kv
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tkvsvsv
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1 10163,1  [MWh]  (3) 

või veetemperatuuride mittemõõtmisel: 

   
















 



kllLQ
n

i

kv

i

sv

i

tsv

a

1

1 04652,005815,0  [MWh],  (3a) 

kus 

1sv

aQ -veearvestiteta eluruumides tarbitud sooja vee soojusenergia, 

tL     -elamus elanike poolt tarbitud vee kogus kuus (m3), 

kv

il    -veearvestiga eluruumi külma vee kulu kuus (m3), 

k … -sooja vee osakaalu koefitsient kogu vee kulus (vt tabelit). 

    Tabel 

Sooja vee osakaal tarbitud vee kulus 

Tarbijad Mõõtühik Vee kulunorm 

ööpäevas 

(liiter) 

Sooja vee (temp 

55°C) kulunorm 

ööpäevas (liiter) 

Sooja vee 

osakaalu 

koefitsient 

(k) 

Elamud, milles asuvad 

eluruumid on varustatud: 

1.valamute, soojaveekraanide 

ja duššidega 

 

 

1 elanik 

 

 

190 

 

 

85 

 

 

0,45 

2.istevannide ja duššidega 1 elanik 230 90 0,39 

3.vannidega pikkusega 1500-

1700 mm ja duššidega 

1 elanik 250 105 0,42 

4.veesurvepumpadega 1 elanik 300 115 0,38 

Kui 

tsv

a

sv

m QQQ  1 ,    (4) 

kus 

tQ -elamus tarbitud soojusenergia kogus (MWh) kuus soojusarvesti järgi,  

siis 

sv

m

tsv

a QQQ 2  [MWh],  (5) 

kus 



2sv

aQ -veearvestiteta eluruumides tarbitud sooja vee soojusenergia. 

Veearvestiteta eluruumide sooja vee tariif määratakse: 

d

a

sv

a

sv

a

s

HQ
p


  [eurot/m2],  (6) 

kus 

sv

a p -sooja vee tariif, 

d

as -veearvestiteta eluruumi üldpind (m2), 

21; sv

a

sv

a

sv

a QQQ   

kui tingimus (4) on täidetud. 

1.3 Elamu kütmise tariif köetava pinna m2 kohta määratakse: 

  
k

sv

a

sv

m

t
k

S

HQQQ
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  [eurot/m2]  (7) 

kus 

kp -kütmise tariif, 

kS -elamu köetav pind (m2). 

1.4 Eluruumi kütmise teenustasu määratakse: 

iki spp   [eurot/m2]  (8) 

kus 

ip -eluruumi kütmise teenustasu, 

is -eluruumi köetav pind (m2). 

2. Soojusenergia jaotamine, kui elamus mõõdetakse tarbitavat sooja vett. 

2.1 Veearvestitega eluruumi sooja vee soojusenergia maksumus määratakse valemiga (1) või (1a 

ja 1b). 

2.2 Veearvestiteta eluruumi sooja vee tariifi määramine. 

Veearvestitega eluruumis tarbitud sooja vee soojusenergia sv

mQ  määratakse valemiga (2) või 

(2a). 

Veearvestiteta eluruumis tarbitud sooja vee soojusenergia määratakse: 

   sv

m

svkvsvsv

a QLttQ  3

1 10163,1  [MWh]  (9) 

või vee temperatuuride mittemõõtmisel: 

  sv

m

svsv

a QLQ  04652,005815,01  [MWh]  (10) 

kus 

svL -elamus tarbitud sooja vee kogus (m3) soojaveeboileri arvesti järgi. 



Edasi arvestus valemite (4), (5) ja (6) järgi. 

2.3 Elamu kütmise tariif köetava pinna m2 kohta määratakse valemiga (7). 

2.4 Eluruumi kütmise teenustasu määratakse valemiga (8). 
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